
Télécommande  
et piles 

Pads de pose 
(en option)  

Connecteur de drain 
d’unité 
extérieure 

Fascette ferma- 
cavo  

13.Clef à couple 18/35/55N   m (1.8/3.5/5.5kgf.m)  

 
 

12)  Pour les appareils disposant de chauffages supplémentaires, le jeu minimal entre l’appareil est le combustible est de 50cm. Cela  
       risquerait autrement de causer des incendies. 

1) Sélection de l’emplacement d’installation. 
    Sélectionnez un emplacement d’installation qui soit rigide et suffisamment solide pour supporter ou suspendre l’unité et qui permet  
    aussi une maintenance et une réparation facile. 
 

Installation de climatiseur à nouveau réfrigérant  

Modifications dans le produit et ses composants  

Nouveaux outils pour le modèle R410A 

6ou 4 
  5cm 
ou plus 

 10 cm ou plus 

100 cm 

ou plus 

 10 cm 

ou plus 

 30 cm ou plus 

  5cm 
ou plus 

  5
cm

 
ou
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lu
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pad de pose 

100mm 

Unité extérieure 

Hauteur maximale de la  
liaison de refroidissement  

B A 

3m
 

3m
 

3m
 

A Ligne Gaz 
B Ligne LIQUIDE  
 

Unité intérieure 

H
 M

ax
i 

10m 

8m 

Type 

RPM Fixe 

H.Max 

DCI 

Isolation des connexions de 
tuyauterie 

Toute l’illustration dans les manuels n’est qu’à des  
fins d’explication. 

Les données ne servent que de référence et l’apparence après  
installation pourrait être différente:  

Collier deTéléc- 
ommande  
(en option)  

Vis  
Chevilles  

Colliers de  
câbles   

Ensemble du manue 

Câble bifilaire 
(en option)  

Nombre d’accessoires   Nombre d’accessoires   Qua- 
ntité 

Qua- 
ntité 

6) La température du circuit réfrigérant est élevée. Veillez à éloigner le câble d’interconnexion et le tube en cuivre. 

SELECTIONNEZ LE MEILLEUR EMPLACEMENT(Référez-vous à la section “Sélection du meilleur emplacement”) 

 INSTALLATION DU RAIL DE FIXATION 

Le mur doit être suffisamment fort pour qu’il ne vibre pas. 
 
1. Positionnez le rail à l’horizontale sur le mur. 
2. Marquez la position des trous de fixation sur le mur et  
    percez les trous pour insérer des goujons. 
3. Fixez le rail à l’aide des vis 
 

FIXATION DE L’UNITE SUR LE RAIL DE FIXATION 

1. Ouvrez le panneau avant, enlevez-le, ainsi que le 
    filtre à air. 
2. Dévissez les vis pour libérer le cadre, enlevez les  
    angles droit ou gauche, en fonction du montage. 
3. Accrochez l’unité intérieure sur les vis situées  
    près de l’extrémité supérieure du rail de fixation. 
4. Marquez l’emplacement des trous inférieurs sur 
    le mur et percez des trous pour insérer des goujons. 
5. Fixez l’unité intérieure au mur avec les vis, et  
    remontez les autres pièces dans l’ordre inverse de  
    la procédure indiquée plus haut. 
 

Unité intérieure (indoor) Unité extérieure  
(outdoor) 

PERCAGE DU MUR POUR LA TUYAUTERIE 
1. Marquez l’emplacement du trou selon la  
    tuyauterie. 
2. Percez un trou vers l’extérieur à un angle 
    légèrement incliné de 5°. 
3. Insérez dans le trou un tuyau en plastique  
    de 70 mm de diamètre.  
 

Note : Pour les canalisations droite, gauche et inférieure, avant  
de sortir la canalisation et le tuyau, faites tout d’abord une entaille  
dans le cache des angles. 

Canalisation de  
drainage Tuyauterie 

Déplacez la canalisation de drainage à l’endroit de 
la flèche et fixez la, avec du ruban adhésif, à la  
tuyauterie comme indiqué ci-dessous 

Cache pour la canalisation 
inférieure (bottom) 

Sortez la canalisation et le tuyau 

Cache pour la canalisation droite (right) 

Cache pour la  
canalisation  
gauche (left) 

Installation du câble de connexion et de la canalisation 

1. Connexion de la canalisation et du câble de connexion. 
2. Connexion du tuyau : 
 Connectez le tuyau de drainage à gauche ou à  

droite, en bas de l’unité intérieure, en fonction  
de la tuyauterie. 

Veillez à fermer l’ouverture par un  
obturateur en caoutchouc. 

Longueur du câble de connexion 

70 cm ou plus  
Canalisation  
pour le gaz 

Canalisation  
pour le liquide 

Câble 

Assemblage des canalisations 
Câble de  
connexion Canalisation  

pour le gaz 
 Canalisation pour  
 le liquide 

  Drainage  

Fermeture d’un orifice de sortie d’air 

Si l’unité intérieure est montée près du mur  
(à moins de 500 mm), il faut installer le  
cache de l’orifice de la sortie d’air et non  
la grille. 
 
Sortez la grille et insérez à la 
place le cache. 
 

1. Cache de l’orifice de  
    la sortie d’air 
2. Grille. 
 

Réglage de l’ouverture de l’orifice de la sortie d’air 

Si la distance entre le mur et l’unité est entre  
200 et 500 mm, il faut installer un bouchon en 
vue de réduire l’ouverture de l’orifice de la  
sortie d’air afin d’avoir un angle de sortie d’air  
convenable. 
Enlevez la grille, soulevez le verrouillage,  
installez le bouchon à l’orifice puis remettez la  
grille en place. 

1. Bouchon 
2. Orifice 
3. Verrouillage 
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Bouchons 

Tuyau de drainage 

Couvercle de 
la sortie d' air 

Plaque de montage 

Filtre de  
purification 
d’air (en option)  



SELECTIONNEZ LE MEILLEUR EMPLACEMENT 
(Référez-vous à la section "Sélection du meilleur emplacement")  

INSTALLER L’UNITE EXTERIEURE 

Après avoir sélectionné le meilleur emplacement, commencez l'installation  
selon le schéma d'installation de l'unité intérieure / extérieure.  

1. Fixez l'unité sur un cadre  
    rigide ou sur du béton et  
    fixez fermement et  
    horizontalement avec  
    des écrous (   8 mm).  

2. Lors de l'installation sur un 
    toit, prenez en compte les  
    risques de vent et de séisme.  
    Fixez fermement l'installation  
    avec des écrous.  

a 

b 

BRANCHER LA TUYAUTERIE 

1.  Coupez les tuyaux au coupe-tubes puis ébarbez.  
2.  Ebarbez à la lime. Des fuites peuvent être causées par des défauts de coupure de 
     tubes. Placez l'extrémité du tube vers le bas pour éviter l'entrée de copeaux dans la 
     tuyauterie.  
3.  Assurez-vous d'un alésage des connexions sur les tubes de cuivre.  
4.  Si vous utilisez un kit de tuyauterie,  vous pourrez brancher directement les tubes sans  
     passer par les étapes 1 à 3.3.  

Tuyau 

Alésoir Barre 

Poignée 
de bride Marque de  

flèche rouge  

Joug 
Manch e   

Centre 

  Barre  
    

Tuyau de 
cuivre  

0-0.05 mm 

1. Pour couper  2. Pour ébarber   3. Pour aléser 

Alésage incorrect  

Incliné   Surface   Fendu   Inégal  
         endommagé 

Brancher la tuyauterie à l’unité intérieure  

Connecter la tuyauterie   
Alignez le centre de la tuyauterie et serrez l'écrou 
à la main.  
Serrez ensuite l'écrou à la clef à couple, au couple 
indiqué dans la table.  

  
Clef  

Clef à  
couple 

Alignez le centre de la tuya- 
uteriesur les valves et serrez  
l'écrou à la clef à couple, au  
couple indiqué dans la table.  

Brancher la tuyauter- 
ie à l’unité extérieure 

EVACUATION DES TUBES  
DE REFRIGERATION ET DE  
L'UNITÉ INTÉRIEURE  

Après la connexion des unités intérieures et extérieures,  
purgez l'air des tubes et de l'unité intérieure comme suit : 

1. Connectez les tuyaux de charge à pression aux  
    parties basse et haute du set de chargement et du 
    port de service des valves de succion et de liquide.  
    Assurez-vous de la connexion du tuyau de charge  
   à pression au port de service. 

2. Connectez le tuyau central du set de chargement à  
    une pompe à vide.  

3. Mettez en marche la pompe à vide et assurez-vous  
    que la jauge va de 0MPa (0cm Hg) à -0.1 MPa (-76cm 
    Hg). Laissez la pompe fonctionner pendant quinze  
    minutes.  

4. Fermez les valves des parties haute et basse du set  
    de chargement puis éteignez la pompe à vide. Notez  
    que l'aiguille de la jauge ne devrait plus bouger après  
    cinq minutes.  
  
5. Débranchez le tuyau de chargement de la pompe à  
    vide et des ports de service des valves de succion et 
    de liquide.  

6. Serrez les bouchons des ports de service des valves 
    puis ouvrez-les avec une clef hexagonale de type  
    Allen.  

7. Retirez les bouchons de valves des deux valves puis  
    ouvrez-les avec une clef hexagonale de type Allen.  

8. Remontez les bouchons des valves sur les valves.   

9. Recherchez des fuites possibles dans les quatre  
    branchements et dans les bouchons de valves. 
   Testez avec un détecteur de fuites ou avec une  
   éponge trempée dans de l'eau savonneuse.  

1 2 3 

4 

5 
6 7 

8 

9 

10 11 
12 

1. Set de chargement  
2. Pompe à vide  
3. UNITE EXTERIEURE 
4. Valve de service  
5. Bouchon  
6. Valve de succion  
7. Valve de service*  

8. Bouchon  
9. Valve de liquide   
10. UNITE INTERIEURE   
11. Connexion d’alésage de  
      succion 
12. Connexion d’alésage de  
      liquide   
 *Uniquement dans certains  
  modèles 

CONNECTER LE CABLE AUX UNITES 
INTERIEURE ET EXTERIEURE  

ISOLATION DU TUYAU  

ÉVACUATION DE L'EAU USéE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Si un coude d'évacuation est utilisé, l'unité devrait être placée sur un support de plus 
de 3 cm. 

VÉRIFICATIONS  

Y a-t-il une fuite à la connexion des écrous alésés? 

Est-ce que l'isolation contre la chaleur a été exécutée à la connexion des écrous alésés? 

Est-ce que le cable de connexion est fermement fixéaux bornes? 

Est-ce que le cable de connexion est fermement serré? 

Est-ce que le drainage est correct? 
(Veuillez vous référer à la section "Vérifier le drainage”) 

Est-ce que le branchement à la terre est correctement réalisé? 

Est-ce que l'unité intérieure est correctement fixée à la plaque d'installation? 

Est-ce que la tension d'alimentation est conforme à la valeur notée? 

Y a-t-il un bruit anormal? 

Est-ce que le refroidissement est normal? 

Est-ce que le fonctionnement du thermostat est normal? 

Est-ce que le fonctionnement du panneau LCD de la télécommande est normal? 

FRANÇAIS   
Part No.468050290/02

2 

3 

1 4 5 

1. Effectuez l'isolation sur la portion de connexion du tuyau ainsi que mentionné  
    dans le schéma d'installation de l'unité Intérieure / Extérieure. Veuillez  
    envelopper extrémité du tuyau isolé pour éviter une fuite d'eau.  
  

2. Si le tuyau de drainage ou le branchement de tuyauterie est dans la pièce  
    (là où pourrait se produire de l'humidité), augmentez l'isolation en utilisant de 
    la mousse  POLY-E FOAM d'une épaisseur de 13 mm ou plus.  

UNITÉ EXTÉRIEURE 

COUPER ET ALESER LA TUYAUTERIE  
 
 

Note:
1. Le code de couleur du fil peut être sélectionné par l’installateur.
2. En mode chauffage, les fils menant à la borne de l’unité extérieure doivent être dans
    un câble séparé ainsi qu’indiqué. Les contrôles électroniques pourraient ne pas
    fonctionner dans le cas contraire. Fixez le câble bifilaire au câble multifilaire par des
    colliers après la connexion.

Câble d’interconnexion

intérieur
Fig. a

8
100

8
40

8
9 10

5

Fig. b

 Câble de basse tension  (bifilaire)

Unité extérieure

  

Connexion électrique :
1. Retirez la carte de contrôle de l’unité en desserrant les vis.
2, Préparez les câbles requis pour la connexion électrique
3. Connectez les extrémités des câbles aux bornes des unités intérieure et extérieure 
    ainsi qu’indiqué.

4. Fixez le câble multifilaire avec les clames de câbles.

Pour brancher l’unité intérieure à l’unité extérieure, 
utilisez les câbles électriques suivants qui sont blindés 
et destinés à un usage en extérieur:

Série (sur la base du modèle de fabrication sur la plaque d’information) 

a 
    
 b 
    
 

ONG 
 
500 
 

472 
 

472 
 

472 
 

     GC 
(0-18000) 
   Btu/hr 
 
 

        GC 
[18000-30000) 
      Btu/hr 
 
 

        GC 
[30000-48000] 
      Btu/hr 
 
 543 

 
527 
 378 
 

330 
 

237 
 

237 
 

237 
 

403 
 248 
 

308 
 

GCN GCZ 
 

CON 
 

Note: Veuillez sélectionner la date d’installation correcte selon la descrip- 
          tion du modèle sur la plaque d’information de votre unité. 

Une fois correctement alésée, la surface 
interne de l'alésage sera brillante et  
d'épaisseur égale. Vérifiez la finition de  
l'alésage à cause du contact des connections.   

Pointer vers le 

                      Note  
Pour une charge supplémentaire à  
diverses longueurs de tubage,  
reportez-vous  à la plaque  
signalétique de l'unité extérieure  
ou au tableau des performances.  

6 

Câble de connexion du câble électrique:

Installez le tuyau de 
telle manière que son 
angle permette un flux 
aisé du drainage. 

Tube 

Coude 
d’évacuation  
(drainage) 

Modèle
Taille de tuyauterie 

Réfrigérant
Gan Liquide

(0-3500] W

(3500-6000] W

(6000-8000] W

R410A

R410A

R410A

3/8 " (30-35N  m)

5/8 " (70-78N  m)

1/4 " (15-20N  m)

3/8 " (30-35N  m)

1/2 " (50-54N  m) 1/4 " (15-20N  m)

Capacité

Câble d’alimentation

Câble d’interconn-
exion 4 fils x 1.0 mm²

3 fils x 1.0 mm²

(2000-3500) W

4 fils x 1.5 mm²

3 fils x 1.5 mm²

4 fils x 2.5 mm²

3 fils x 2.5 mm²

[3500-5000] W (5000-8000] W

Schéma électrique 

Unité intérieure

Unité extérieure

C
5

L
4

L

L
4

LC
5

VÉRIFIER LE DRAINAGE 

Ouvrez le panneau frontal et retirez les filtres à air. (La vérification du drainage peut se 
faire sans retirer la grille frontale.) 

Versez un verre d'eau dans le plateau de drainagestyrofoam. Assurez-vous que l'eau 
s'évacue du tuyau d'évacuation de l'unité intérieure. 

Plateau de 
drainage - 
styrofoam 

NOTE

Ce manuel est destiné aux applications single split. Pour les applications multi split, veuillez 
utiliser le manuel d’installation fourni avec l’ensemble de l’unité extérieure.


	Pages from 未标题-1-2.pdf
	468050290 Fra 2.ai.pdf

