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1. Терминал внутреннего блока
2. Зажим кабеля
3. Кабель питания
4. Соединительный кабель наружного блока
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

БЛОК ДЛЯ ТРОЙНОГО МУЛЬТИСПЛИТА
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To Unit B To Unit C To Unit DTo Unit A
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БЛОК ДЛЯ ЧЕТВЕРНОГО МУЛЬТИСПЛИТА 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1.Если терминал внутреннего блока отличается от 
изображенного на рисунке, см. схему соединений, 
которая прилагается к данному терминалу внутреннего 
блока.
2. Если к внутреннему блоку подведен шнур питания, то 
его следует отсоединить.







 
Количество IDUs (nID) 
Начало теста (bgn) 
Результат теста(pf) 
Таблица результатов тестирования(tbl)

Тестовый запуск (it) 





12V DC
25mA



Тестовый запуск(it)

╚══════════════Количество IDUs (nID)

a) Вход впервые

Тест установки
выполнен

Энергопитание Включено

Мигает “IT” 

Нажаты клавиши
Ener или ESC? 

Представление
Нормального HMI

Начать Тест
Установки

Нет

ESCEnter

- Да

b) Вход через прокрутку меню (в любое время)
Войдите в тест, спускаясь ниже до installation test (it) – нажимайте кнопку “Down” до того момента
как “it” появится на дисплее, нажмите “Select”, затем нажимайте “Down” до тех пор пока не появится  
“bgn”, затем нажмите “Select”. 
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3.   Количество IDUs 

4.   Вход в тест установки
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Во время тестового запуска система будет показывать время до его завершения в минутах.
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Количество IDUs (nID) 
Начало теста (bgn) 
Результат теста(pf) 
Таблица результатов тестирования(tbl)

Тестовый запуск (it) 
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