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Safety  Precautions 

 

-Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation

-Make sure that the outlet you are using is grounded and has the appropriate voltage. The
power cord is equipped with a three-prong grounding plug to protect against shock.  Voltage
information can be found on the nameplate of the unit.
-Your unit must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you
intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker
(the fuse or circuit breaker needed is determined by the maximum current of the unit. The
maximum current is indicated on the nameplate located on unit),  have a qualified electrician
install the proper receptacle.

noise and vibration.
-The unit must be kept free from obstruction to ensure proper function and to mitigate safety hazards.
-DO NOT modify the length of the power cord or use an extension cord to power the unit.
-DO NOT share a single outlet with other electrical appliances. Improper power supply can

-DO NOT install your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too
much exposure to water can cause electrical components to short circuit.
-
-The unit has wheels to facilitate moving. Make sure not to use the wheels on thick carpet or to roll

-DO NOT operate a unit that it has been dropped or damaged.
-The appliance with electric heater shall have at least 1 meter space to the combustible materials.
-Do not touch the unit with wet or damp hands or when barefoot.
-If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug it from the main power
supply immediately. Visually inspect the unit to ensure there is no damage. If you suspect the unit
has been damaged, contact a technician or customer service for assistance.
-In a thunderstorm, the power must be cut off to avoid damage to the machine due to lightning.
-Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g.
condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be
pulled into water or any other liquid. Unplug immediately if it occurs.
-All wiring must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside of the unit.
-The unit's circuit board(PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection. The
specifications of the fuse are printed on the circuit board, such as: T 3.15A/250V, etc.

the following  instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of 
instructions may cause death, harm or damage. 



Cautions

-This appliance can be used by children aged from 8 years and above and person with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without supervision. (be applicable for
the European Countries)
-This appliance is not intended for use by persons (including childern) with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety. (be applicable for other countries except the European Countries )
-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children
must be supervised around the unit at all times.
-If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
-Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.
-Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it
has been dropped or damaged.
-Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar
coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic
area and where it will not be tripped over.
-Do not operate unit with a damaged cord, plug, power fuse or circuit breaker. Discard unit or
return to an authorized service facility for examination and/or repair.
-To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed
control device.
-The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
-Contact the authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
-Contact the authorised installer for installation of this unit.
-Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
-Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.
-Before cleaning, turn off the power and unplug the unit.
-Disconnect the power if strange sounds, smell, or smoke comes from it.
-Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
-Do not remove any fixed covers. Never use this appliance if it is not working properly, or if it
has been dropped or damaged.
-Do not operate or stop the unit by inserting or pulling out the power cord plug.
-Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the
unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol,etc.

-Always transport your air conditioner in a vertical position and stand on a stable, level surface
during use.
-Always contact a qualified person to carry out repairs. If the damaged power supply cord must be
replaced with a new power supply cord obtained from the product manufacturer and not repaired.
-Hold the plug by the head of the power plug when taking it out.
-Turn off the product when not in use.

Cautions



Warnings(for using R290 refrigerant only)

WARNING

CAUTION

CAUTION

CAUTION

Caution: Risk of fire/ 
flammable materials
(Required for R290 units only)

IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or
operating your new air conditioning unit. Make sure to save this
manual for future reference.

Explanation of symbols displayed on the unit(For the unit adopts R290 Refrigerant only):
This symbol shows that this appliance used a flammable refrigerant. If the
refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.
This symbol shows that the operation manual should be read carefully.

This symbol shows that a service personnel should be handling this 
equipment with reference to the installation manual.
This symbol shows that information is available such as the operating
manual or installation manual.

 

-Compliance with national gas regulations shall be observed.
-Keep ventilation openings clear of obstruction.
-The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
-A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room
area as specified for operation.

-Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate
from an industry-accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in
accordance with an industry recognised assessment specification.

-Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring
the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use
of flammable refrigerants.

-Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
-The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater).
-Do not pierce or burn.
-Be aware that the refrigerants may not contain an odour..

Appliance MFH/MFR should be installed, operated and stored in a room with a  floor area larger than 10 m  .2 

MisterA
Texte surligné 



Warnings(for using R290 refrigerant only)
1.Transport of equipment containing flammable refrigerants
See transport regulations
2.Marking of equipment using signs
See local regulations
3.Disposal of equipment using flammable refrigerants
See national regulations.
4.Storage of equipment/appliances
The storage of equipment should be in accordance with the
manufacturer's instructions.
5.Storage of packed (unsold) equipment
Storage package protection should be constructed such
that mechanical damage to the equipment inside the
package will not cause a leak of the refrigerant charge.
The maximum number of pieces of equipment permitted to
be stored together will be determined by local regulations.
6.Information on servicing
1)Checks to the area
Prior to beginning work on systems containing flammable
refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the
risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating
system, the following precautions shall be complied with
prior to conducting work on the system.
2)Work procedure
Work shall be undertaken under a controlled procedure so
as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being
present while the work is being performed.
3)General work area
All maintenance staff and others working in the local area
shall be instructed on the nature of work being carried out.
Work in confined spaces shall be avoided. The area
around the workspace shall be sectioned off. Ensure that
the conditions within the area have been made safe by
control of flammable material.
4)Checking for presence of refrigerant
The area shall be checked with an appropriate refrigerant
detector prior to and during work, to ensure the technician
is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure
that the leak detection equipment being used is suitable
for use with flammable refrigerants,
i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
5)Presence of fire extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration
equipment or any associated parts, appropriate fire
extinguishing equipment shall be available to hand. Have

charging area.
6)No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration
system which involves exposing any pipe work that
contains or has contained
flammable refrigerant shall use any sources of ignition in
such a manner that it may lead to the risk of fire or

explosion. All possible ignition sources, including cigarette 
smoking, should be kept sufficiently far away from the site 
of installation, repairing, removing and disposal, during 
which flammable refrigerant can possibly be released to the 
surrounding space. Prior to work taking place, the area 
around the equipment is to be surveyed to make sure that 
there are no flammable hazards or ignition risks. No 
Smoking signs shall be displayed.
7)Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it is adequately
ventilated before breaking into the system or conducting
any hot work. A degree of ventilation shall continue during
the period that the work is carried out. The ventilation
should safely disperse any released refrigerant and
preferably expel it externally into the atmosphere.
8)Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall
be fit for the purpose and to the correct specification. At all
times the manufacturer's maintenance and service
guidelines shall be followed. If in doubt consult the
manufacturer's technical department for assistance. The
following checks shall be applied to installations using
flammable refrigerants:
The charge size is in accordance with the room size within
which the refrigerant containing parts are installed;
The ventilation machinery and outlets are operating
adequately and are not obstructed;
If an indirect refrigerating circuit is being used, the
secondary circuit shall be checked for the presence of
refrigerant; Marking to the equipment continues to be
visible and legible. Markings and signs that are illegible
shall be corrected;
Refrigeration pipe or components are installed in a
position where they are unlikely to be exposed to any
substance which may corrode refrigerant containing
components, unless the components are constructed of
materials which are inherently resistant to  being corroded
or are suitably protected against being so corroded.
9)Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall
include initial safety checks and component inspection
procedures. If a fault exists that could compromise safety,
then no electrical supply shall be connected to the circuit
until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be
corrected immediately but it is necessary to continue
operation, an adequate temporary solution shall be used.
This shall be reported to the owner of the equipment so
all parties are advised.
Initial safety checks shall include:
That capacitors are discharged: this shall be done in a
safe manner to avoid possibility of sparking;
That there no live electrical components and wiring are



exposed while charging, recovering or purging the system; 
That there is continuity of earth bonding.
7.Repairs to sealed components
1)During repairs to sealed components, all electrical
supplies shall be disconnected from the equipment being
worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it
isabsolutely necessary to have an electrical supply to
equipment during servicing, then a permanently operating
form of leak detection shall be located at the most critical
point to warn of a potentially hazardous situation.
2)Particular attention shall be paid to the following to ensure
that by working on electrical components, the casing is not
altered in such a way that the level of protection is affected.
This shall include damage to cables, excessive number of
connections, terminals not made to original specification,
damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
Ensure that apparatus is mounted securely.
Ensure that seals or sealing materials have not degraded
such that they no longer serve the purpose of preventing the
ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall
be in accordance with the manufacturer's specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the
effectiveness of some types of leak detection
equipment. Intrinsically safe components do not have to
be isolated prior to working on them.
8.Repair to intrinsically safe components
Do not apply any permanent inductive or capacitance
loads to the circuit without ensuring that this will not
exceed the permissible voltage and current permitted for
the equipment in use. Intrinsically safe components are
the only types that can be worked on while live in the
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus
shall be at the correct rating. Replace components only
with parts specified by the manufacturer. Other parts may
result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from
a leak.
9.Cabling

excessive pressure, vibration, sharp edges or any other
adverse environmental effects. The check shall also take
into account the effects of aging or continual vibration
from sources such as compressors or fans.
10.Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition
be used in the searching for or detection of refrigerant
leaks. A halide torch (or any other detector using a naked
flame) shall not be used.
11.Leak detection methods
he following leak detection methods are deemed
acceptable for systems containing flammable refrigerants.
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable
refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or

Warnings(for using R290 refrigerant only)
may need re-calibration. (Detection equipment shall be 
calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the 
detector is not a potential source of ignition and is suitable 
for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be 
set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be 
calibrated to the refrigerant employed and the appropriate 
percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. Leak 
detection fluids are suitable for use with most refrigerants 
but the use of detergents containing chlorine shall be 
avoided as the chlorine may react with the refrigerant and 
corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all 
naked flames shall be removed/ extinguished. If a leakage 
of refrigerant is found which requires brazing, all of the 
refrigerant shall be recovered from the system, or isolated 
(by means of shut off valves) in a part of the system remote 
from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be 
purged through the system both before and during the 
brazing process.
12.Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs
or for any other purpose conventional procedures shall be
used. However, it is important that best practice is followed
since flammability is a consideration. The following
procedure shall be adhered to:
Remove refrigerant;
Purge the circuit with inert gas;

 Evacuate; 
 Purge again with inert gas; 
 Open the circuit by cutting or brazing. 
The refrigerant charge shall be recovered into the correct 
recovery cylinders. The system shall be flushed with OFN 
to render the unit safe. This process may need to be 
repeated several times. Compressed air or oxygen shall 
not be used for this task.  
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the 
system with OFN and continuing to fill until the working 
pressure is achieved, then venting to atmosphere, and 
finally pulling down to a vacuum. This process shall be 
repeated until no refrigerant is within the system. When 
the final OFN charge is used, the system shall be vented 
down to atmospheric pressure to enable work to take 
place. This operation is absolutely vital if brazing 
operations on the pipe-work are to take place. 
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to 
any ignition sources and there is ventilation available.
13.Charging procedures
In addition to conventional charging procedures, the
following requirements shall be followed.
Ensure that contamination of different refrigerants does
not occur when using charging equipment. Hoses or lines
shall be as short as possible to minimise the amount of
refrigerant contained in them.
Cylinders shall be kept upright.
Ensure that the refrigeration system is earthed prior to
charging the system with refrigerant.
Label the system when charging is complete (if not already).



Warnings(for using R290 refrigerant only)
Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration 
system. Prior to recharging the system it shall be pressure 
tested with OFN. The system shall be leak tested on 
completion of charging but prior to commissioning. A follow 
up leak test shall be carried out prior to leaving the site.
14.Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the
technician is completely familiar with the equipment and all
its detail. It is recommended good practice that all
refrigerants are recovered safely. Prior to the task being
carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in
case analysis is required prior to re-use of reclaimed
refrigerant. It is essential that electrical power is available
before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c) Before attempting the procedure ensure that:
Mechanical handling equipment is available, if required, for
handling refrigerant cylinders;
All personal protective equipment is available and being
used correctly; The recovery process is supervised at all
times by a competent person;
Recovery equipment and cylinders conform to the
appropriate standards.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that
refrigerant can be removed from various parts of the
system.

f) Make sure that cylinder is situated on the scales before
recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance
with manufacturer's instructions.
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume
liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the
cylinder, even temporarily.

process completed, make sure that the cylinders and the
equipment are removed from site promptly and all
isolation valves on the equipment are closed off.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another
refrigeration  system unless it has been cleaned and
checked.
15.Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been
de-commissioned and emptied of refrigerant. The label
shall be dated and signed. Ensure that there are labels
on the equipment stating the equipment contains
flammable refrigerant.
16.Recovery
When removing refrigerant from a system, either for
servicing or decommissioning, it is recommended good

practice that all refrigerants are removed safely. 
When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only 
appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. 
Ensure that the correct number of cylinders for holding the 
total system charge is available. All cylinders to be used are 
designated for the recovered refrigerant and labelled for that 
refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of 
refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief 
valve and associated shut-off valves in good working order. 
Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, 
cooled before recovery occurs. 
The recovery equipment shall be in good working order with 
a set of instructions concerning the equipment that is at hand 
and shall be suitable for the recovery of flammable 
refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales 
shall be available and in good working order. Hoses shall 
be complete with leak-free disconnect couplings and in good 
condition. Before using the recovery machine, check that it 
is in satisfactory working order, has been properly 
maintained and that any associated electrical components 
are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant 
release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant 
supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant 
Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in 
recovery units and especially not in cylinders. If compressors 
or compressor oils are to be removed, ensure that they 
have been evacuated to an acceptable level to make 
certain that flammable refrigerant does not remain within 
the lubricant. The evacuation process shall be carried out 
prior to returning the compressor to the suppliers. Only 
electric heating to the compressor body shall be employed 
to accelerate this process. When oil is drained from a 
system, it shall be carried out safely.

Note About Fluorinated Gasses
-Fluorinated greenhouse gases are contained in
hermetically sealed equipment. For specific information
on the type, the amount and the CO2 equivalent in tonnes
of the fluorinated greenhouse gas(on some models),
please refer to the relevant label on the unit itself.

-Installation, service, maintenance and repair of this unit
must be performed by a certified technician.

-Product uninstallation and recycling must be performed
by a certified technician.



SOCIABLE REMARK 

When using this air conditioner in the European countries, the following informa- 
tion must be followed: 

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of 
such waste separately for special treatment is necessary. 
It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste. 
For disposal, there are several possibilities: 
A) The municipality has established collection systems, where electronic waste can be

disposed of at least free of charge to the user.
B) When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free

of charge.
C) The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge

to the user.
D) As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when 
hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain. 

CAUTION: 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 



MODE ROOM TEMPERATURE 

COOL O          O            O          O 
17 C(62 F)~35 C(95 F) 

DRY O          O            O          O 
13 C(55 F)~35 C(95 F) 

HEAT(heat pump type) O          O            O          O 
5 C(41 F)~30 C(88 F) 

HEAT(electrical heat type) O          O 
<30 C/88 F 

SAFETY PRECAUTIONS 
Safety rules 
To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be 
followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. 

! Always do this Never do this 

Do not operate your air conditioner in a wet room 
Your air conditioner should be used in such a way 
that it is protected from moisture. e.g. condensation, 

splashed water, etc. Do not place or store your air 
conditioner where it can fall or be pulled into water 
or any other liquid. Unplug immediately. 
Always transport your air conditioner in a vertical 
position and stand on a stable, level surface during 
use. 
Turn off the product when not in use. 
Always contact a qualified person to carry out 
repairs. If the supply cord is damaged it must be 
repaired by a qualified repairer. 
Keep an air path of at least 30cm all around the 
unit from walls, furniture and curtains. 
If the air conditioner is knocked over during use, 
turn off the unit and unplug from the mains supply 
immediately. 

such as a bathroom or laundry room. 
Do not touch the unit with wet or damp hands or 
when barefoot. 
Do not press the buttons on the control panel with 
anything other than your fingers. 
Do not remove any fixed covers. Never use this 
appliance if it is not working properly, or if it has 
been dropped or damaged. 
Never use the plug to start and stop the unit. 
Always use the switch on the control panel. 
Do not cover or obsturct the inlet or outlet grilles. 
Do not use hazardous chemicals to clean or come 
into contact with the unit. Do not use the unit in the 
presence of inflammable substances or vapour such 
as alcohol, insecticides, petrol,etc. 
Do not allow children to operate the unit 
unsupervised. 
Do not use this product for functions other than 
those described in this instruction manual. 

Energy Save 

Use the unit in the recommended room size. 
Locate the unit where furniture cannot obstruct the air flow. 
Keep blinds/curtains closed during the sunniest part of the day. 
Keep the filters clean. 
Keep doors and windows closed to keep cool air in and warm air out. 

Operating condition 
The air conditioner must be operated within the temperature range indicated below: 

Suggested tools for window kit installation 
1. Screwdriver(medium size Phillips)
2. Tape measure or ruler
3. Knife or scissors
4. Saw(In the event that the window kit needs to be cut down in size because

the window is too narrow for direct installation)



IDENTIFICATION OF PARTS 

WARNING For your safety 
Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other  
appliance. 
Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or an adaptor plug. Do not remove 
any prong from the power cord. 
WARNING Electrical Infor mation 
Be sure the electrical service is adequate for the model you have chosen. This information can be found 
on the serial plate, which is located on the side of the cabinet and behind the grille. 
Be sure the air conditioner is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is 
important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock 
hazards. 
Your air conditioner must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend 
to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified 
electrician install the proper receptacle. 
Ensure the receptacle is accessible after the unit installation. 

Accessories 

PARTS : 

NOTE: Optional parts( 

PARTS NAME : 

Unit adaptor 
Exhaust hose
Window slide adaptor
Window sliders 

Unit adaptor 

Unit slider adptor 

Expansion Plug and wooden screw() 

Foam seal 

Remote Controller and Battery 
(For remote control models only) 

Drain hose and drain hose adaptor( ) 

), some models without. 

QUANTITY : 

1 set 

1 pc 

1 pc 

4/ pc 

3/pc 

1pc 

1pc 

Check all the accessories are included in the package and please refer to the installation instructions for 
their usage. 

NOTE: All the illustrations in this manual are for explanation purpose only. Your air conditioner 
may be slightly different. The actual shape shall prevail. 



IDENTIFICATION OF PARTS 

2 1 NAMES OF PARTS 
Front 

4 
1 

2 

3 

4 

Operation panel 

Horizontal louver blade 
(swing automatically) 

Caster 

Carrying handle 
(both sides) 

3 
Fig.1 

Rear 

5 

6 15 

5 

6 

7 

Upper air filter 
(Behind the grille) 
Upper air intake 

Air outlet 
7 

8 

9 

14 

13 

8 

9 

Drain outlet (only for Pump 
heating model) 

Power cord outlet 

10 
11 12 

10 Power cord buckle (Used 
only when storing the unit) 

11 Bottom tray drain outlet 
Fig.2 

12 

13 

14 

15 

Power plug socket (Use 
only when storing the unit) 
Lower air filter 
(Behind the grille) 
Lower air intake 

Drain outlet



+       

AIR CONDITIONER FEATURES 

ELECTRONIC CONTROL OPERATING INSTRUCTIONS 
Before you begin, thoroughly familiarize yourself with the control panel and remote controller 
and all its functions, then follow the symbol for the functions you desire. 
The unit can be controlled by the unit control panel alone or with the remote controller . 
NOTE: This manual does not include Remote Controller Operations, see the <<Remote 
Controller Instruction>> packed with the unit for details. 

OPERATION PANEL OF THE AIR CONDITIONER 

9 

(Optional) 8 

7 6 5 4 4 3 2 1 

Fig.3 
(Optional) (ION is Optional) 

5 MODE select button 
1 POWER button 

Power switch on/off. 

2 SLEEP button 
Used to initiate the SLEEP operation. 

3 FAN/ION button (ION is optional) 
Control the fan speed. Press to select the fan 
speed in four steps-LOW, MED, HI and AUTO. 
The fan speed indicator light illuminates under 
different fan settings except AUTO speed. When 
select AUTO fan speed, all the fan indicator lights 
turn dark. 
NOTE: Press this button for 3 seconds to initiate 
ION feature.The ion generator is energized and will 
help to remove pollen and impur ities from the air, and 
trap them in the filter. Press it for 3 seconds again to 
stop the ION feature. 

4 UP(  ) and DOWN( ) button

Selects the appropriate operating mode. 
Each time you press the button, a mode 
is selected in a sequence that goes from 
AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT(cooling
only models without). The mode indicator 
light illuminates under the different mode 
settings. 

6 TIMER button 
Used to initiate the AUTO ON start time and 
AUTO OFF stop time program, in conjuction 
with the     + & -   buttons. The timer on/off 
indicator light illuminates under the timer on/
off settings. 

7 SWING button 
(Applicable to the models with auto swing feature 
Used to initiate the Auto swing feature. 
When the operation is ON, press the 
SWING button can stop the louver at 
the desired angle. 

8 LED Display 
Shows the set temperature in " OC" or 
" OF" and the Auto-timer settings. 
Wh ile on DRY and FAN modes, it shows 
the room temperature. 

Used to adjust (increasing/decreasing) 
temperature settings(1 C/2 F increments) 
in a range of 17 C(62 F) to 30  C(88  F) or 
the TIMER setting in a range of 0~24hrs.. 
NOTE: The control is capable of displaying 

temperature in degrees Fahrenheit or degrees 
Celsius. To convert from one to the other, press and 

hold the Up and Down buttons at the same 
time, for 3 seconds. 



OPERATING INSTRUCTIONS 
Error codes and protection code: 
E1- Room temperature sensor error- 

Unplug the unit and plug it back in. 
If error repeats, call for service. 

E2- Evaporator temperature sensor error- 
Unplug the unit and plug it back in. 
If error repeats, call for service. 

E3- Conenser temperature sensor error- 
Unplug the unit and plug it back in. If error 

- 

- 

- 

- 

Press the "MODE" button until the "DRY" 
indicator light comes on. 
Under this mode, you cannot select a fan 
speed or adjust the temperature. The fan 
motor operates at LOW speed. 
Keep windows and doors closed for the 
best dehumidifying effect. 
Do not put the duct to window. 

repeats, call for service. 
E4- Display panel communication error- 

Unplug the unit and plug it back in. 
If error repeats, call for service. 

P1- Bottom tray is full - Connect the 
drain hose and drain the collected 
water away. If protection repeats, call 
for service. 

9 FOLLOW ME/TEMP SENSING feature(optional) 
NOTE:This feature can be activated from the 
remote control ONLY. The remote control 
servesas a remote thermostat allowing for the 
precise temperature control at its location. 
To activate the Follow Me/Temp Sensing 
feature, point the remote control towards 
the unit and press the Follow Me/Temp 
Sensing button. The remote display is 
actual temperature at its location. The 
remote control will send this signal to the 
air conditioner every 3 minutes interval 
until press the Follow Me/Temp Sensing 
button again.If the unit does not receive 
the Follow Me/Temp Sensing signal during 
any 7 minutes interval, the unit will beep to 
indicate the Follow Me/Temp Sensing mode 
has ended. 

Operating Instructions 
COOL operation 
- Press the "MODE" button until the "COOL"

indicator light comes on.
- Press the ADJUST buttons "+" or " - " to

select your desired room temperature. The
temperature can be set within a range of 
17OC-30OC/62OF-88OF. 

AUTO operation 
- When you set the air conditioner in AUTO

mode, it will automatically select cooling,
heating(cooling only models without), or 
fan only operation depending on what 
temperature you have selected and the 
room temperature. 

- The air conditioner will control room
temperature automatically round the 
temperature point set by you. 

- Under AUTO mode, you can not
select the fan speed.

FAN operation
- Press the "MODE" button until the

"FAN " indicator light comes on.
- Press the "FAN SPEED" button to

choose the fan speed. The temperature
cannot be adjusted. 

- Do not put the duct to window.
TIMER operation
- When the unit is on, press the

Timer button will initiate the Auto-off
stop program, the TIMER OFF 
indicator light illuminates. Press the 
UP or down button to select the desired 
time. Press the TIMER button again 
within 5 seconds, the Auto-on start 
program is initiated. And the TIMER 
ON indicator light illuminates. Press 
the up or down button to select the 
desired Auto-on start time. 

- When the unit is off, press the Timer
button to initiate the Auto-on start
program,press it again within five 

- Press the "FAN SPEED" button to choose the seconds will initiate the Auto-off stop 
fan speed.

HEAT operation(cooling only models without) 
program. 

- Press or hold the UP or DOWN
- Press the "MODE" button until the "HEAT"

indicator light comes on.
button to change the Auto time by
0.5 hour increments, up to 10 hours, 

-

- 

Press the ADJUST buttons "+" or " - " to
select your desired room temperature. The
temperature can be set within a range of
17OC-30OC/62OF-88OF.
Press the "FAN SPEED" button to choose the
fan speed. For some models, the fan speed
can not be adjusted under HEAT mode.

- 

then at 1 hour increments up to 24 
hours. The control will count down 
the time remaining until start. 
The system will automatically revert 
back to display the previous temper- 
ature setting if there is no operation 
in a five seconds period. 



increase(cooling) or decrease(heating) by 1 C/2 F 

(cooling) or decrease (heating) by another 1 C/2 F 

OPERATING INSTRUCTIONS 

- Turning the unit ON or OFF at any
time or adjusting the timer setting
to 0.0 will cancel the Auto Start/ 
Stop timer program. 

- When the malfunction (E1,E2,E3
or E4) occurs, the Auto Start/Stop
timed program will also be cancelled. 

Swing automatically 

Fig.4 

SLEEP operation 
Press this button, the selected temperature will 

O        O

30 minutes.The temperature will then increase 
O      

after an additional 30 minutes. This new temper- 
ature will be maintained for 7 hours before it return
to the originally selected temperature. This ends 
the Sleep mode and the unit will continue to opera
as originally programmed. 
NOTE: This feature is unavailabe under FAN or 
DRY mode. 

Other features 

Auto-Restart(on some models) 
If the unit breaks off unexpectedly due to the 
power cut,it will restart with the previous 
function setting automatically when the 
power resumes. 

Wait 3 minutes before resuming operation 
After the unit has stopped, it can not be restarted 
operation in the first 3 minutes. This is to protect 
the unit. Operation will automatically start after 
3 minutes. 

Air flow direction adjustment 
The louver can be adjusted automatically . 

Adjust the air flow direction automatically 
(Fig.4): 
When the Power is ON, the louver opens fully. 
Press the SWING button on the panel or 
remote controller to initiate the Auto swing 
feature. 
The louver willl swing up and down 
automatically. 
Please do not adjust the louver manually. 



INSTALLATION INSTRUCTIONS(optional) 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 
Location 

The air conditioner should be placed on a firm 
foundation to minimize noise and virbration. For 
safe and secure positioning, place the unit on a 
smooth, level floor strong enough to support the unit. 

B 

A:30cm-100cm 

Horizontal 
window 

A 

B: 30cm 
Fig.5 

The unit has casters to aid placement, but it should 
only be rolled on smooth, flat surfaces. Use caution 
when rolling on carpet surfaces. Do not attempt to 
roll the unit over objects. 
The unit must be placed within reach of a properly 
rated grounded socket. 
Never place any obstacles around the air inlet or 
outlet of the unit. 
Allow 30cm to 100cm of space from the wall with 
for efficient air-conditioning. 

Window slider kit Installation 
Window Slider Kit 
Minimum:Acm(aft). 
Maxmum:Bcm(bft). 

Horiz ontal 
window 

Window Slider Kit 
Minimum:Acm(aft). 
Maxmum:Bcm(bft). 

Fig.6 

Your window slider kit has been designed to fit most 
standard "Vertical" and "horizontal"window 
applications, However, it may be necessary for you to 
improvise/modify some aspects of the installation 
procedures for certain types of window. Please refer 
to Fig. 6& Fig.7 for minimum and maximum window 
openings.Window slider kit can be fixed with a bolt 
(see Fig.7a). 

Note: If the window opening is less than the mentioned 
minimum length of the window slider kit, cut that one 
with a hole in it short to fit for the window opening. 
Do never cut out the hole in window slider kit. 

Fig.7 b 
Type I 4.04

bolt 

Window slider kit 

Fig.7a 

Type II 

A    aA    a

67.5       2.22
56.5       1.84

BBB

123
98.2

4.044.04
3.22



C 
Type I 26.5 ~ 48.0 

Type II 22.1 ~ 38.6 

INSTALLATION INSTRUCTIONS(optional) 

Installation in a double-hung sash 
window 

Foam seal A 
(adhesive type) 

Fig.8 

1. Cut the foam seal(adhesive type) to the proper length and
attach it to the window stool. Fig.8

2. Attach the window slider kit to the window stool. Adjust the
length of the window slider kit according to the width of
window, shorten the adjustable window kit if the width of
window is less than 26.5 (Type I) or 22.1 (Type II) inches
Open the window sash and place the window slider kit on
the window stool. Fig.9

Window kit 

C 

Window stool 

3. Cut the foam seal(adhesive type) to the proper length
and attach it on the top of the window. Shown as in Fig.10

Fig.9 
4. Close the window sash securely against the window.

5. Cut the foam seal to an appropriate length and seal the
open gap between the top window sash and outer window
sash. Shown as in Fig.11.

Window kit 

Window stool 

Fig.10 

Foam seal 

Fig.11 



C 
Type I 26.5 ~ 48.0 

Type II 22.1 ~ 38.6 

INSTALLATION INSTRUCTIONS(optional) 

Installation in a sliding sash window 

Window 
panel 

Foam seal A 
(adhesive type) 

Fig.12 

C 

1. Cut the foam seal(adhesive type) to the proper length and
attach it to the window frame. See Fig.12.

2. Attach the window slider kit to the window stool. Adjust the
length of the window slider kit according to the width of
window, shorten the adjustable window kit if the width of
window is less than 26.5 (Type I) or 22.1 (Type II) inches.
Open the window sash and place the window slider kit on
the window stool. See Fig.13.

3. Cut the foam seal(adhesive type) to the proper length
and attach it on the top of the window. Shown as in Fig.14.

4. Close the sliding sash securely against the window.
Fig.13 

5. Cut the foam seal to an appropriate length and sea the
open gap between the top window sash and outer window
sash. Shown as in Fig.15.

NOTE:All the illustrations in this manual are for explanation 
purpose only.Your unit may be slightly different. The 

Foam seal 

Fig.14 

Fig.15 

actual shape shall prevail. 



INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Exhaust hose installation: 
The exhaust hose and adaptor must be installed or removed 
in accordance with the usage mode. 

COOL,HEAT(heat pump type) or AUTO Install 
Fig.16a Fig.16b mode 

FAN,DEHUMIDIIFY or HEAT(electrical heat type) Remove 
mode 

Hole seat 
Hook 

1. Install the adaptor B and adaptor I onto the exhaust hose as
shown in Fig.16a or Fig.16b. Refer to the previous pages for
window kit installation.

2. Resert the hook of the Exhaust hose into the hole seat of the
air outlet and slide down the Exhaust hose along the arrow

Expansion plug 
position 

Adaptor A 
Adaptor 
cap 

Fig.17 

max 120CM 

min 30CM 

Fig.18 

direction (See Fig.17) for installation.

The exhaust hose can be installed into the wall 
(Not applicable to the units without adaptor A, expansion 
plugs and wooden screws of Accessories ). 

1. Prepare a hole in the wall. Install the wall Exhaust adaptor A
onto the wall(outside) by using 4 expansion plugs and
wooden screws, be sure to fix thoroughly. (See Fig.18)

2. Attach the Exhaust hose to wall Exhaust adaptor A.

Note: 
Cover the hole using the adaptor cap when not in use. 

The exhaust hose can be compressed or extended 
moderately according to the installation requirement, 
but it is desirable to keep the hose length to a minimum. 

IMPORTANT: 
DO NOT OVER BEND THE EXHAUST HOSE (SEE Fig.19) 

CAUTION: 
Make sure that there is no obstacle around the air outlet of 
the exhaust hose (in the range of 500mm) in order to the 
exhaust system works properly. 

Fig.19 



adaptor 

 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Water drainage: 

Continuous 
drain hose 

- During dehumidifying modes, remove the upper
drain plug from the back of the unit, install the drain
connector(5/8 universal female mender) with
3 4 hose(locally purchased). For the models

Remove the 
upper drain plug 

 
drain hose 
adaptor 

without drain connector, just attach the drain
hose to the hole. Place the open end of the
hose adaptor directly over the drain area in your
basement floor. Please refer to Fig.20a.

Fig.20a 

Continuous 
drain hose 

- During heating pump mode, remove the lower drain
plug from the back of the unit, install the drain
connector(5/8 universal female mender) with 
3/4 hose(locally purchased). For the models 

Remove the 
lower drain plug 

Fig.21a 

drain hose 

 

Fig.20b 

Fig.21b 

Fig.22 

 

without drain connector, just attach the drain 
hose to the hole. Place the open end of the 
hose adaptor directly over the drain area in your 
basement floor. Please refer to Fig.20b. 
NOTE: Make sure the hose is secure so there are 
no leaks.Direct the hose toward the drain,making 
sure that there are no kinks that will stop the warter 
flowing.Place the end of the hose into the drain and 
make sure the end of the hose is down to let the 
water flow smoothly.(See Fig.20a,20b,21a).Do 
never let it up.(See Fig.21b). 

- When the water level of the bottom tray reaches
a predetermined level, the unit beeps 8 times,
the digital display area shows "P1" . At this time 
the air conditioning/dehumidification process will 
immediately stop. However, the fan motor will 
continue to operate(this is normal). 
Carefully move the unit to a drain location, 
remove the bottom drain plug and let the 
water drain away(Fig.22). Reinstall the bottom 

drain plug and restart the machine until the "P1" 
symbol disappears. If the error repeats, call for 
service. 
NOTE: Be sure to reinstall the bottom drain plug 

before using the unit. 



CARE AND MAINTENANCE 

Upper filter CARE AND MAINTENANCE 
(take out) 

IMPORTANT: 
Remove the 
screw ,then 
take the lower 
filter out. 

Upper filter 
(install) 

Fig.23 

1) Be sure to unplug the unit before cleaning or servicing.
2) Do not use gasoline, thinner or other chemicals to clean

the unit.
3) Do not wash the unit directly under a tap or using a hose.

It may cause electrical danger.
4) If the power cord is damaged, it should be repaired by

manufacture or its agency.

1. Air filter
- Clean the air filter at least once every two weeks to prevent

inferior fan operation because of dust.
Install the lower 
filter by using 
the screw. 

Fig.24 

- 

- 

- 

Removal
This unit has two filters. Take the upper filter out along the
the arrow direction (Fig.23),then take the filter down.
Remove the lower filter by loosening the screw, taking out
the filter as shown in Fig.23.
Cleaning
Wash the air filter by immersing it gently in warm water
(about 40OC/104OF) with a neutral detergent. Rinse the filter
and dry it in a shady place.
Mounting
Install the upper air filter after cleaning , and install the lowe
filter by using the screw (see Fig.24).

2. Unit enclosure
- Use a lint-free cloth soaked with neutral detergent to clean

the unit enclosure. Finished by a dry clean cloth.

3. Unit idle for a long time

Buckle 

- Remove the rubber plug at the back of the unit and attach
a hose to drain outlet. Place the open end of the hose
directly over the drain area in your basement floor
(See Fig.20 & 21).

Power 
cord 

- Remove the plug from the bottom drain outlet, all the water
in the bottom tray would drain out (See Fig.22).

Power plug Power plug 
socket 

- Keep the appliance running on FAN mode for half a day in
a warm room to dry the appliance inside and prevent mold
forming.

Fig.25 
-

- 

Stop the appliance and unplug it, wrapped the cord and
bundle it with the tape(Fig.25). Remove the batteries from
the remote controller.
Clean the air filter and reinstall it.



TROUBLES POSSIBLE CAUSES SUGGEST REMEDIES 

1. Unit does not
Start when
Pressing on/off
Button

- P1 appears in the display window Drain the water in the bottom tray. 

- Room temperature is lower than
the set temperature.(Cooling mode)

Reset the temperature. 

2. Not cool enough

- The windows or doors in the room
are not closed.

Make sure all the windows and 
doors are closed. 

- There are heat sources inside the
room.

Remove the heat sources if possible. 

- Exhaust air duct is not connected or

blocked.
Connect the duct and make 

sure it can function properly. 

- Temperature setting is too high. Decrease the set temperature. 

- Air filter is blocked by dust. Clean the air filter. 

4. Noisy or vibration - The ground is not level or not flat

enough.

Place the unit on a flat, level 

ground if possible. 

5. Gurgling sound - The sound comes from the flowing
of the refrigerant inside the
air-conditioner.

It is normal. 

6. Power shut off at

Heating mode

- The automa tic over heat
protection function. Wh en the
temp erature at the air outlet

O            Oexceed 70 C/158 F,the device 
will stop. 

Switch on again after the unit 
has cool down. 

TROUBLESHOOTING TIPS 

TROUBLE SHOOTING 



PRODUCT FICHE - FICHE PRODUIT - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ 
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU 
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI
 Model: AIRWELL AW-MFH009-C41

English Français
A PRODUCT FICHE Fiche produit
B Brand Nom du fournisseur AIRWELL
C Model name Référence du modèle AW-MFH009-C41

D Inside/Outside sound power levels Niveaux de puissance acoustique 
intérieur et extérieur 62

E Name of the refrigerant * Nom de réchauffement planétaire R290

F GWP of the refrigerant * Potentiel de réchauffement planétaire 20

G COOLING REFROIDISSEMENT

H EER EER 3,10
I Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique A+
J HEATING CHAUFFAGE

K COP COP -
L Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique -

M
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) **

Pour les appareils à double conduit, la 
consommation horaire d'électricité 
indicative QDD  (kWh/60min.) ***

-

N
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) **

Pour les appareils à simple conduit, la 
consommation horaire d'électricité 
indicative QSD  (kWh/60min.) ***

O Cooling capacity Prated (kW) Puissance frigorifique nominale 
Prated (kW) 2,93 kW

P Heating capacity Prated (kW) Puissance calorifique nominale Prated 
(kW) -

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

«Les fuites de réfrigérants accentuent le 
changement climatique. En cas de fuite, l'impact 
sur le réchauffement de la
planète sera d'autant plus limité que le potentiel 
de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant 
est faible. Cet
appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal 
à [xxx]. En d'autres termes, si 1 kg de ce 
réfrigérant est relâché
dans l'atmosphère, son impact sur le 
réchauffement de la planète sera [xxx] fois 
supérieur à celui d'1 kg de CO 2 , sur
une période de 100 ans. Ne tentez jamais 
d'intervenir dans le circuit frigorifique et de 
démonter les pièces vousmême
et adressez-vous systématiquement à un 
professionnel.»

**
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

"Consommation d'énergie de “XYZ” kWh par an, 
déterminée sur la base
des résultats obtenus dans des conditions d'essai 
normalisées. La consommation d'énergie réelle 
dépend des
conditions d'utilisation et de l'emplacement de 
l'appareil"

-



PRODUCT FICHE - FICHE PRODUIT - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ 
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU 
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI
 Model: AIRWELL AW-MFH012-C41

English Français
A PRODUCT FICHE Fiche produit
B Brand Nom du fournisseur AIRWELL
C Model name Référence du modèle AW-MFH012-C41

D Inside/Outside sound power levels Niveaux de puissance acoustique 
intérieur et extérieur 63

E Name of the refrigerant * Nom de réchauffement planétaire R290

F GWP of the refrigerant * Potentiel de réchauffement planétaire 20

G COOLING REFROIDISSEMENT

H EER EER 2,6
I Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique A
J HEATING CHAUFFAGE

K COP COP -
L Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique -

M
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) **

Pour les appareils à double conduit, la 
consommation horaire d'électricité 
indicative QDD  (kWh/60min.) ***

-

N
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) **

Pour les appareils à simple conduit, la 
consommation horaire d'électricité 
indicative QSD  (kWh/60min.) ***

O Cooling capacity Prated (kW) Puissance frigorifique nominale 
Prated (kW) 3,52 kW

P Heating capacity Prated (kW) Puissance calorifique nominale Prated 
(kW)

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

«Les fuites de réfrigérants accentuent le 
changement climatique. En cas de fuite, l'impact 
sur le réchauffement de la
planète sera d'autant plus limité que le potentiel 
de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant 
est faible. Cet
appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal 
à [xxx]. En d'autres termes, si 1 kg de ce 
réfrigérant est relâché
dans l'atmosphère, son impact sur le 
réchauffement de la planète sera [xxx] fois 
supérieur à celui d'1 kg de CO 2 , sur
une période de 100 ans. Ne tentez jamais 
d'intervenir dans le circuit frigorifique et de 
démonter les pièces vousmême
et adressez-vous systématiquement à un 
professionnel.»

**
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

"Consommation d'énergie de “XYZ” kWh par an, 
déterminée sur la base
des résultats obtenus dans des conditions d'essai 
normalisées. La consommation d'énergie réelle 
dépend des
conditions d'utilisation et de l'emplacement de 
l'appareil"



PRODUCT FICHE - FICHE PRODUIT - INFORMATIVNI LIST - ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ 
INFORMACION GUIDE - KARTA PRODUKTU - INFORMAČNÍ LIST - OPIS VÝROBKU 
PODATKOVNA KARTICA IZDELKA - ПРОДУКТОВ ФИШ - FIȘA PRODUSULUI
 Model: AIRWELL AW-MFR012-H41

English Français
A PRODUCT FICHE Fiche produit
B Brand Nom du fournisseur AIRWELL
C Model name Référence du modèle AW-MFR012-H41

D Inside/Outside sound power levels Niveaux de puissance acoustique 
intérieur et extérieur 63

E Name of the refrigerant * Nom de réchauffement planétaire R290

F GWP of the refrigerant * Potentiel de réchauffement planétaire 20

G COOLING REFROIDISSEMENT

H EER EER 2,60
I Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique A
J HEATING CHAUFFAGE

K COP COP 2,8
L Energy efficiency class Classe d'efficacité énergétique A

M
Double ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QDD  
(kWh/60min.) **

Pour les appareils à double conduit, la 
consommation horaire d'électricité 
indicative QDD  (kWh/60min.) ***

-

N
Single ducts: the indicative hourly 
electricity consumption QSD  
(kWh/60min.) **

Pour les appareils à simple conduit, la 
consommation horaire d'électricité 
indicative QSD  (kWh/60min.) ***

-

O Cooling capacity Prated (kW) Puissance frigorifique nominale 
Prated (kW) 3,52 kW

P Heating capacity Prated (kW) Puissance calorifique nominale Prated 
(kW) 2,93 kW

*

Refrigerant leakage contributes to climate 
change. Refrigerant with lower global warming 
potential (GWP) would contribute less to global 
warming than a refrigerant with higher GWP, if 
leaked to the atmosphere. This appliance 
contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 
[xxx]. This means that if 1 kg of this refrigerant 
fluid would be leaked to the atmosphere, the 
impact on global warming would be [xxx] times 
higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 
years. Never try to interfere with the refrigerant 
circuit yourself or disassemble the product 
yourself and always ask a professional.

«Les fuites de réfrigérants accentuent le 
changement climatique. En cas de fuite, l'impact 
sur le réchauffement de la
planète sera d'autant plus limité que le potentiel 
de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant 
est faible. Cet
appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal 
à [xxx]. En d'autres termes, si 1 kg de ce 
réfrigérant est relâché
dans l'atmosphère, son impact sur le 
réchauffement de la planète sera [xxx] fois 
supérieur à celui d'1 kg de CO 2 , sur
une période de 100 ans. Ne tentez jamais 
d'intervenir dans le circuit frigorifique et de 
démonter les pièces vousmême
et adressez-vous systématiquement à un 
professionnel.»

**
 Energy consumption “X,Y” kWh per 60 minutes, 
based on standard test results. Actual energy 
consumption will depend on how the appliance is 
used and where it is located.

"Consommation d'énergie de “XYZ” kWh par an, 
déterminée sur la base
des résultats obtenus dans des conditions d'essai 
normalisées. La consommation d'énergie réelle 
dépend des
conditions d'utilisation et de l'emplacement de 
l'appareil"



NOTE IMPORTANTE:
Veuillez lire ces instructions avec attention avant d'utiliser votre climatiseur et les conserver pour un 
usage futur.

20.AW.MFH.MFR.9-12.UM.IM.EN.FR.DE.NL.07.24

Manuel d'utilisation et 
d'installation
MFH MFR - Mobile 
R290
Français
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Attention de sécurité
Ce symbole indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.
AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque de mort ou de blessure pour l'utilisateur ou 
d'autres personnes, ainsi que pour les dommages matériels, vous devez suivre les 
instructions suivantes. L’opération incorrecte dû au non-respect des instructions peut 
entraîner la mort, des blessures ou des dommages.

- L'installation doit être effectuée conformément aux instructions d'installation. Une installation incor-
recte peut provoquer une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie.

- Utilisez uniquement les accessoires et les pi ces fournis, ainsi que les outils spéci és pour l'instal-
lation. L'utilisation de pièces non standard peut provoquer des fuites d'eau, des chocs électriques,
des incendies, des blessures ou des dommages à la propriété. -Assurez-vous que la prise que vous
utilisez est mise à la terre et qu’elle est sous tension appropriée. Le cordon d'alimentation est équi-
pé d'une prise de terre à trois broches pour la protection contre les chocs. Les informations sur la
tension seront trouvées sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Votre appareil doit être utilisée dans une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise
murale que vous souhaitez utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou n'est pas protégée par
un fusible ou un disjoncteur temporisé (le fusible ou le disjoncteur nécessaire est déterminé par le
courant maximal de l'appareil. Le courant maximum est indiqué sur la plaque signalétique située sur
l'appareil , demandez à un électricien quali é d'installer le réceptacle approprié.

- Installez l’appareil sur une surface plane et solide. Dans le cas contraire, des dommages ou des
bruits et vibrations excessives pourraient en résulter.

- L'appareil ne doit pas être obstruée pour assurer son fonctionnement correct et limiter les risques
pour la sécurité. -  PAS modi er la longueur du cordon d’alimentation ou utiliser un cordon de
rallonge pour alimenter l’appareil.

- NE PAS partager une prise unique avec d’autres appareils électriques. Une mauvaise alimentation
peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- NE PAS installer votre climatiseur dans une pièce humide telle qu'une salle de bain ou une buande-
rie. Une exposition excessive à l'eau peut provoquer un court-circuit des composants électriques.

- NE PAS installer l'appareil dans un endroit pouvant être exposé à des gaz combustibles, cela pour-
rait provoquer un incendie. -L'appareil a des roues pour faciliter le déplacement. Veillez à ne pas
utiliser les roues sur une moquette épaisse ni à renverser des objets, car ils pourraient provoquer
un renversement.

- NE PAS faire fonctionner un appareil s'il est tombé ou endommagé.
- L'appareil avec chauffage électrique doit avoir au moins 1 mètre d'espace pour les matériaux com-

bustibles. -Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides ou pieds nus.
- Si le climatiseur est renversé pendant son utilisation, l’éteignez et le débranchez immédiatement de

l'alimentation principale. Inspectez visuellement l'appareil pour vous assurer qu'elle ne subit aucun
dommage. Si vous pensez que l'appareil a été endommagé, contactez un technicien ou le service
clientèle pour obtenir de l'aide.

- En cas d'orage, le courant doit être coupé pour éviter que la machine ne soit endommagée par la
foudre. -Votre climatiseur doit être utilisé de manière à être protégé de l'humidité. condensation,
éclaboussures d’eau, etc. Ne placez pas et n’entreposez pas votre climatiseur dans un endroit où il
pourrait tomber ou être happé par de l’eau ou tout autre liquide. Débranchez immédiatement si cela
se produit.

- Tout le câblage doit être effectué conformément au schéma de câblage situé à l'intérieur de l'appa-
reil.

- Le panneau de circuit de l'appareil (PCB) est conçu avec un fusible pour fournir une protection
contre les surintensités. Les spéci cations du fusible sont imprimées sur le circuit imprimé, telles
que: T 3.15A/250V, etc..
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Attentions
Attentions

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont
été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité en connaissant les dangers impli-
qués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (être applicable pour les pays européens)

- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à
moins qu’une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. (applicable pour
les autres pays sauf les pays européens)

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants doivent
être surveillés tout autour de l’appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'agent de service après-vente du
fabricant ou par une personne quali ée a n d'éviter tout danger.

- Avant le nettoyage ou tout autre maintenance, l'appareil doit être débranché du secteur. -Ne retirez pas
les capots xes. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a
été endommagé.

- Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des glis-
sières ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils
ménagers. Éloignez le cordon du secteur de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébu-
cher.

- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon, une che, un fusible ou un disjoncteur endommagé. eter l'appa-
reil ou le renvoyer à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation

- Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif
de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Contactez le technicien de service autorisé pour la réparation ou la maintenance de cet appareil.
- Contactez l'installateur agréé pour l'installation de cet appareil.
- Ne pas couvrir ni obstruer les grilles d’entrée ou de sortie.
- N'utilisez pas ce produit pour des fonctions autres que celles décrites dans ce manuel d'instructions.

-Avant de nettoyer, éteignez et débranchez l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation si des sons étranges, une odeur ou de la fumée s'en échappent.
- N'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande avec vos doigts.
- Ne retirez pas les capots xes. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est

tombé ou s'il a été endommagé.
- Ne faites pas fonctionner ni n'arrêtez l'appareil en insérant ou en débranchant le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'appareil. N'uti-

lisez pas l'appareil en présence de substances in ammables ou de vapeurs telles que de l'alcool, des
insecticides, de l'essence, etc. -Transportez toujours votre climatiseur en position verticale et tenez-vous
sur une surface plane et stable pendant son utilisation.

- Contactez toujours une personne quali ée pour effectuer les réparations. Si le cordon d'alimentation
endommagé doit être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation fourni par le fabricant du produit et
non réparé.
-Tenez la che par la tête de la che d'alimentation lorsque vous la retirez.

- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
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Avertissements (pour l’utilisation du réfrigérant R290 uniquement)
- Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que

ceux recommandés par le fabricant. -L'appareil doit être rangé dans une pièce sans source d'in am-
mation en fonctionnement continu (par exemple: ammes nues, appareil à gaz en fonctionnement
ou appareil de chauffage électrique en fonctionnement).

- Ne pas percer ou brûler.
- Sachez que les réfrigérants ne peuvent pas contenir d'odeur.
- L'appareil MFH/MFR doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol est

supérieure à 10 m 2.
La conformité aux réglementations nationales en matière de gaz doit être observée.

- Gardez les ouvertures de ventilation dégagées de tout obstacle.
- L'appareil doit être rangé de manière à éviter tout dommage mécanique.
- Un avertissement indiquant que l'appareil doit être rangé dans une zone bien ventilée où la taille de

la pièce correspond à celle spéci ée pour le fonctionnement.
- Toute personne impliquée dans des travaux sur ou dans un circuit de réfrigérant doit détenir un cer-

ti cat en cours de validité délivré par une autorité d’évaluation accréditée par le secteur, qui atteste
de sa compétence pour manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spéci ca-
tion d’évaluation reconnue par le secteur.

- L'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant de l'équipement.
Le maintenance et les réparations nécessitant l'assistance d'un autre personnel quali é doivent être
effectués sous la supervision de la personne compétente pour l'utilisation des frigorigènes in am-
mables.

Attention: Risque d'incendie / matériaux in am-
mables

(Requis pour les appareils R290 uniquement)

REMARQUE IMPORTANTE: Lisez attentivement 
ce manuel avant d’installer ou d’utiliser votre nou-
veau climatiseur. Assurer de garder ce manuel pour 
de référence future.

Explication des symboles af chés sur l’appareil (l’appareil utilise uniquement le réfrigérant R290)

AVERTISSE-
MENT:

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant in ammable. 
Si le uide frigorigène est coulé et exposé à une source d'in ammation 
externe, il existe un risque d'incendie.

ATTENTION Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentive-
ment.

ATTENTION Ce symbole indique qu'un technicien de service doit manipuler cet 
équipement en se référant au manuel d'installation.

ATTENTION Ce symbole indique que des informations sont disponibles, telles que 
le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation.
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Avertissements (pour l’utilisation du réfrigérant R290 uniquement)
1. Transport d’équipements contenant des réfri-
gérants in ammables Voir les réglementations de
transport
2. Marquage de l’équipement à l’aide de panneaux
Voir les réglementations locales
3. Élimination des équipements utilisant des ré-
frigérants in ammables Voir les réglementations
nationales.
4. Stockage des équipements / appareils
Le stockage du matériel doit être conforme aux
instruction du fabricant.
5. Stockage des équipements emballés (invendus).
La protection de l’emballage de stockage doit être
conçue de manière à ce que les dommages méca-
niques causés à l’équipement à l’intérieur de l’em-
ballage ne provoquent pas une fuite de la charge
de réfrigérant.
Le nombre maximal d'équipements pouvant être
stockés ensemble sera déterminé par la réglemen-
tation locale.
6.Informations sur l'entretien
1) Véri cations à la région
Avant de commencer à travailler sur des systèmes
contenant des frigorigènes in ammables, des
contrôles de sécurité sont nécessaires pour réduire
au minimum le risque d'in ammation. Pour la ré-
paration du système de réfrigération, les attentions
suivantes doivent être respectées avant d'effectuer
des travaux sur le système.
2) Procédure de travail
Les travaux doivent être effectués selon une pro-
cédure contrôlée, de manière à minimiser le risque
de présence de gaz ou de vapeurs in ammables
pendant l'exécution des travaux.
3) Zone général de travail
Tout le personnel de maintenance et les autres per-
sonnes travaillant dans la zone locale doivent être
informés de la nature des travaux effectués. Les
travaux dans des espaces con nés doivent être
évités. La zone autour de l'espace de travail doit
être sectionné. Assurez-vous que les conditions
dans la zone ont été sécurisées par le contrôle des
matériaux in ammables.
4) Véri cation de la présence de réfrigérant
La zone doit être véri ée avec un détecteur de
réfrigérant approprié avant et pendant le travail, a n
de s'assurer que le technicien est conscient des
atmosphères potentiellement in ammables. Assu-
rez-vous que l'équipement de détection des fuites
utilisé est adapté aux uides frigorigènes in am-
mables, pour qu’il ne produit pas d'étincelles et qu'il
est correctement scellé ou à sécurité intrinsèque.

5) Présence d'extincteur
Si des travaux à chaud doivent être effectués sur
l'équipement de réfrigération ou sur toute pièce
associée, un équipement d'extinction d'incendie
approprié doit être disponible. Installez un extinc-
teur à poudre sèche ou à CO2 près de la zone de
chargement.
6) Aucune source d’allumage
Aucune personne effectuant des travaux en relation
avec un système de réfrigération impliquant l'expo-
sition de tuyauteries contenant ou ayant contenu un
réfrigérant in ammable ne doit utiliser une source
d'in ammation susceptible de provoquer un incen-
die ou une explosion.
Toutes les sources d'in ammation possibles, y
compris la cigarette, doivent être suf samment
éloignées du lieu d'installation, de réparation,
d'élimination et d'élimination, pendant lesquelles un
réfrigérant in ammable peut éventuellement être re-
jeté dans l'espace environnant. Avant le début des
travaux, la zone autour de l'équipement doit être
inspectée pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger
d'in ammabilité ou de risque d'in ammation. Les
panneaux non fumeur  doivent être af chés.
7) zone ventilée
Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle
est correctement ventilée avant de pénétrer dans
le système ou d'effectuer des travaux à chaud. Une
certaine ventilation doit être maintenue pendant la
durée des travaux. La ventilation doit disperser en
toute sécurité tout uide réfrigérant libéré et de pré-
férence l'expulser de l'extérieur vers l'atmosphère.
8) Contrôles à l'équipement de réfrigération
Lorsque des composants électriques sont rem-
placés, ils doivent être adaptés à l'usage prévu et
aux spéci cations appropriées. Les directives du
fabricant en matière de maintenance et d’entretien
doivent être suivies à En cas de doute, consultez
le service technique du fabricant. Les contrôles
suivants doivent être appliqués aux installations
utilisant des réfrigérants in ammables:
La taille de la charge est conforme à la taille de la
pièce dans laquelle les pièces contenant le réfrigé-
rant sont installées;
Les machines de ventilation et les sorties fonc-
tionnent correctement et ne sont pas obstrués.
Si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, le
circuit secondaire doit être véri é pour la présence
de réfrigérant; Le marquage sur l’équipement conti-
nue d’être visible et lisible. Les marques et signes
illisibles doivent être corrigés;
Les tuyaux ou les composants de réfrigération
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Avertissements (pour l’utilisation du réfrigérant R290 uniquement)
sont installés dans une position susceptible de ne 
pas être exposés à une substance susceptible de 
corroder les composants contenant du réfrigérant, 
à moins que les composants ne soient construits 
avec des matériaux intrinsèquement résistants à 
la corrosion ou protégés de manière appropriée 
contre cette corrosion.
Véri cations des dispositifs électriques
La réparation et la maintenance des composants 
électriques doivent inclure les contrôles de sécurité 
initiaux et les procédures d'inspection des compo-
sants. S'il existe un défaut susceptible de compro-
mettre la sécurité, aucune alimentation électrique 
ne doit être connectée au circuit jusqu'à ce que le 
problème soit résolu. Si le défaut ne peut pas être 
corrigé immédiatement mais qu'il est nécessaire de 
poursuivre le fonctionnement, une solution tem-
poraire adéquate doit être utilisée. Cela doit être 
signalé au propriétaire de l'équipement a n que 
toutes les parties soient informées.
Les contrôles de sécurité initiaux doivent inclure:
Que les condensateurs soient déchargés: cela doit 
être fait de manière sûre pour éviter la possibilité 
d'étincelles;
Qu'il n'y ait pas de composants électriques et de 
câbles sous tension exposés lors du chargement, 
de la récupération ou de la purge du système; Qu'il 
existe une continuité de la mise à la terre.
7. Réparations aux composants scellés
1) Lors de la réparation de composants d’étanchéi-
té, toutes les alimentations électriques doivent être
débranchées de l'équipement utilisé avant toute
dépose de couvercles d’étanchéité, etc. S'il est
absolument nécessaire de fournir une alimentation
électrique à l'équipement lors de la maintenance,
une détection des fuites fonctionnant en perma-
nence doit être situé au point le plus critique pour
avertir d’une situation potentiellement dangereuse.
2) Une attention particulière doit être portée aux
points suivants pour garantir qu'en travaillant sur
des composants électriques, le boîtier ne soit pas
modi é de manière à nuire au niveau de protection.
Cela inclut les dommages aux câbles, le nombre
excessif de connexions, les bornes non conformes
aux spéci cations d'origine, les dommages aux
joints d'étanchéité, le mauvais montage des presse-
étoupe, etc.
Assurez-vous que l'appareil est correctement mon-
té.
Assurez-vous que les joints ou les matériaux
d’étanchéité ne se sont pas dégradés et ne servent
plus à empêcher la pénétration d’atmosphères

in ammables. Les pièces de rechange doivent être 
conformes aux spéci cations du fabricant. NOTE: 
L'utilisation d'un produit d'étanchéité à base de 
silicone peut nuire à l'ef cacité de certains types 
d'équipement de détection des fuites. Les compo-
sants de sécurité intrinsèque ne doivent pas néces-
sairement être isolés avant de travailler dessus.
8.Réparer les composants à sécurité intrinsèque
N'appliquez aucune charge inductive ou admissible
permanente au circuit sans vous assurer que cela
ne dépassera pas la tension et le courant admis-
sibles pour l'équipement utilisé. Les composants à
sécurité intrinsèque sont les seuls types sur les-
quels on peut travailler tout en vivant dans une at-
mosphère in ammable. L'appareil d'essai doit avoir
la cote correcte. Remplacez les composants uni-
quement par des pièces spéci ées par le fabricant.
D'autres pièces peuvent provoquer l'in ammation
de réfrigérant dans l'atmosphère par une fuite.
9. Câblage
Véri ez que le câblage ne sera pas soumis à
l'usure, à la corrosion, à une pression excessive,
aux vibrations, aux arêtes vives ou à tout autre effet
néfaste sur l'environnement. La véri cation doit
également prendre en compte les effets du vieil-
lissement ou des vibrations continues de sources
telles que les compresseurs ou les ventilateurs.
10. Détection de frigorigènes in ammables
En aucun cas, des sources d'in ammation poten-
tielles ne doivent être utilisées pour rechercher ou
détecter des fuites de réfrigérant. Une torche aux
halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une
amme nue) ne doit pas être utilisée.

11. Méthodes de détection des fuites
Les méthodes de détection des fuites suivantes
sont jugées acceptables pour les systèmes conte-
nant des réfrigérants in ammables. Des détecteurs
électroniques de fuite doivent être utilisés pour
détecter les réfrigérants in ammables, mais la
sensibilité peut être insuf sante ou nécessite un
réétalonnage. (L'équipement de détection doit être
calibré dans une zone sans uide frigorigène.)
Assurez-vous que le détecteur n'est pas une
source potentielle d'in ammation et qu'il convient
au réfrigérant utilisé L'équipement de détection de
fuites doit être réglé sur un pourcentage de la LF
du réfrigérant et doit être calibré avec le réfrigérant
utilisé et le pourcentage de gaz approprié (25%
maximum) est con rmé. Les uides de détection
des fuites peuvent être utilisés avec la plupart des
réfrigérants, mais l'utilisation de détergents conte-
nant du chlore doit être évitée car le chlore peut
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Avertissements (pour l’utilisation du réfrigérant R290 uniquement)
réagir avec le réfrigérant et corroder les conduites 
en cuivre. Si une fuite est suspectée, toutes les 
ammes nues doivent être retirées / éteintes. Si 

une fuite de uide frigorigène nécessitant un bra-
sage est détectée, tout le uide frigorigène doit être 
récupéré du système ou isolé (au moyen de vannes 
d'arrêt) dans une partie du système éloignée de 
la fuite. L'azote libre d'oxygène (OFN) doit ensuite 
être purgé à travers le système avant et pendant le 
processus de brasage.
Enlèvement et évacuation
Lorsque vous pénétrez dans le circuit de uide 
frigorigène pour effectuer des réparations ou à 
toute autre n, vous devez utiliser des procédures 
classiques. Cependant, il est important que les 
meilleures pratiques soient suivies car l'in amma-
bilité est une considération. La procédure suivante 
doit être respectée:
Enlever le réfrigérant;
Purger le circuit avec gaz inerte;
Évacuer;
Purger à nouveau avec gaz inerte;
Ouvrir le circuit par couper ou braser.
La charge de réfrigérant doit être récupérée dans 
les bonnes bouteilles de récupération. Le système 
doit être rincé avec OFN pour sécuriser l'appareil. 
Ce processus peut avoir besoin d'être répété plu-
sieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doit pas 
être utilisé pour cette tâche.
Le rinçage doit être réalisé en rompant le vide dans 
le système avec OFN et en continuant à se remplir 
jusqu’à atteindre la pression de travail, puis en 
relâchant dans l’atmosphère et en tirant nalement 
vers le vide. Ce processus doit être répété jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système. 
Lorsque la dernière charge OFN est utilisée, le 
système doit être purgé à la pression atmosphé-
rique pour permettre le travail. Cette opération est 
absolument essentielle pour que des opérations de 
brasage sur la tuyauterie aient lieu.
Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide ne 
se trouve pas à proximité de sources d'in amma-
tion et qu'il existe une ventilation.
13. Procédures de charge
En plus des procédures de charge convention-
nelles, les exigences suivantes doivent être suivies.
Assurez-vous que les différents réfrigérants ne
soient pas contaminés lors de l'utilisation d'un
équipement de charge. Les tuyaux ou les conduites
doivent être aussi courts que possible pour minimi-
ser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.
Les bouteilles doivent être maintenues debout.

Assurez-vous que le système de réfrigération est 
mis à la terre avant de le charger avec du réfrigé-
rant.
Étiquetez le système lorsque le chargement est 
terminé (si ce n'est déjà fait).
Un soin extrême doit être pris pour ne pas trop 
remplir le système de réfrigération. Avant de rechar-
ger le système, il doit être testé sous pression avec 
OFN. Le système doit faire l'objet d'un test d'étan-
chéité à la n du chargement mais avant la mise en 
service. Un contrôle d'étanchéité doit être effectué 
avant de quitter le site.
14.Decommissioning
Avant d'exécuter cette procédure, il est essentiel
que le technicien connaisse parfaitement l'équipe-
ment et tous ses détails. Il est recommandé, confor-
mément aux bonnes pratiques, de récupérer tous
les réfrigérants en toute sécurité. Avant l’exécution
de la tâche, un échantillon d’huile et de réfrigérant
doit être prélevé au cas où une analyse serait
nécessaire avant de réutiliser le réfrigérant récupé-
ré. Il est essentiel que l’alimentation électrique soit
disponible avant le début de la tâche.
a) Se familiariser avec l’équipement et son utilisa-
tion.
b) Isoler le système électriquement.
c) Avant d’effectuer la procédure veiller à ce que:
Un équipement de manutention mécanique est
disponible, si nécessaire, pour la manipulation des
bouteilles de réfrigérant;
Tout l'équipement de protection individuelle est
disponible et utilisé correctement; Le processus de
recouvrement est supervisé à tout moment par une
personne compétente.
L'équipement de récupération et les bouteilles sont
conformes aux normes appropriées.
d) Pomper le système de réfrigérant, si possible.
e) Si le vide n'est pas possible, créez un collecteur
a n que le réfrigérant puisse être éliminé de diffé-
rentes parties du système.
f) S’assurer que le cylindre est situé sur la balance
avant la récupération.
g) Démarrer la machine de récupération et opérer
conformément aux instructions du fabricant.
h) Ne pas trop remplir les cylindres. (Pas plus de
80% du volume de charge liquide).
i) Ne pas dépasser la pression maximale du cy-
lindre, même temporairement.
Lorsque les bouteilles ont été remplies correcte-
ment et que le processus est terminé, assurez-vous
que les bouteilles et l'équipement sont retirés du



8

site rapidement et que toutes les vannes d'isole-
ment de l'équipement sont fermées.
k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé
dans un autre système de réfrigération à moins
d’avoir été nettoyé et véri é.
15.Labelling
L'équipement doit porter une étiquette indiquant
qu'il a été mis hors service et vidé du réfrigérant.
L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous
qu'il y a des étiquettes sur l'équipement indiquant
que celui-ci contient du réfrigérant in ammable.
16. Recouvrement
Lorsque vous retirez du uide frigorigène d'un
système, que ce soit pour une maintenance ou une
mise hors service, il est recommandé de procéder à
l'élimination de tous les réfrigérants en toute sécu-
rité.
Lors du transfert de réfrigérant dans des bouteilles,
veillez à n'utiliser que des bouteilles de récupération
de réfrigérant appropriées. Assurez-vous que le
nombre correct de cylindres permettant de contenir
la charge totale du système est disponible. Tous les
cylindres à utiliser sont désignés pour le réfrigérant
récupéré et étiquetés pour ce réfrigérant (c'est-à-
dire des cylindres spéciaux pour la récupération du
réfrigérant). Les bouteilles doivent être équipées
d'une soupape de surpression et des vannes d'arrêt
associées en bon état de fonctionnement. Les
bouteilles de récupération vides sont évacuées et,
si possible, refroidies avant la récupération.
L'équipement de récupération doit être en bon
état de fonctionnement, avec un ensemble d'ins-
tructions concernant l'équipement disponible et
doit être adapté à la récupération des réfrigérants
in ammables. En outre, un ensemble de balances
étalonnées doit être disponible et en bon état de
fonctionnement. Les exibles doivent être complets
avec des raccords débranchés sans fuite et en bon
état. Avant d'utiliser la machine de récupération,
assurez-vous qu'elle est en bon état de fonction-
nement, correctement entretenue et que tous les
composants électriques associés sont scellés a n
d'empêcher l'in ammation en cas de libération de
réfrigérant. Consulter le fabricant en cas de doute.
Le uide frigorigène récupéré doit être renvoyé au
fournisseur de uide frigorigène dans la bouteille de
récupération appropriée, et le billet de transfert de
déchets correspondant doit être mis en place. Ne
mélangez pas les réfrigérants dans les appareils de
récupération et en particulier dans les bouteilles.
Si les compresseurs ou leurs huiles doivent être
éliminés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un
niveau acceptable pour vous assurer que le réfrigé-
rant in ammable ne reste pas dans le lubri ant. Le

processus d'évacuation doit être effectué avant de 
renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul un 
chauffage électrique du corps du compresseur doit 
être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque 
l'huile est évacuée d'un système, elle doit être effec-
tuée en toute sécurité.

Note Sur les Gaz Fluorés
- Les gaz à effet de serre uorés sont contenus

dans un équipement hermétiquement fermé.
Pour des informations spéci ques sur le type, la
quantité et l’équivalent CO2 en tonnes de gaz
à effet de serre uoré (sur certains modèles),
veuillez vous reporter à l’étiquette appropriée
sur l’appareil elle-même.

- L'installation, le service, la maintenance et la ré-
paration de cette appareil doivent être effectués
par un technicien certi é.

- Le démontage et le recyclage du produit doivent
être effectués par un technicien certi é.
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Ablaufrohr, adapter A und B

adapter A (zum Abflussrohr)

adapter B (zum fensteradapter ) 

Fernsteuerung





































BELANGRIJKE MEDEDELING

Lees aandachig deze handleiding voor de installatie en het gebruik van uw airconditioner. Hou 
deze handleiding zorgvuldig bij.  
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Waarschuwing  

Veiligheidsmaatregelen 

Zouden de veiligheidsmaatregelen niet worden opgevolgd dan zouden gevolgen heel erg kunnen zijn; zware 
lichamelijke letsels of zelfs de dood.  

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatie‐instructies. Foutieve installatie kan leiden tot 
waterlekkage, elektrische schokken of brand. 

Gebruik alleen de meegeleverde accessoires en onderdelen en specifieke gereedschappen voor de installatie. 
Het gebruiken van niet‐standaard onderdelen kan leiden tot waterlekkage, elektrische schokken, brand en 
letsel of schade aan eigendommen. Verzeker je ervan dat het stopcontact dat u gebruikt, geaard is en de juiste 
spanning heeft. Het netsnoer is uitgerust met een driepolige aar‐ dingstekker om u te beschermen tegen 
schokken. Informatie over de spanning vind je terug op het naamplaatje van het apparaat. 

Gebruik je apparaat enkel in een goed geaard stopcontact. Als het stopcontact dat je wilt gebruiken 
onvoldoende geaard is of beschermd is door een tijdvertragingszekering of stroomonderbreker (de benodigde 
zekering of stroomonderbreker wordt bepaald aan de hand van de maximale stroom‐ sterkte van het 
apparaat.) laat dan een gekwalificeerde technieker een aangepast stopcontact plaatsen De maximale 
stroomsterkte wordt aangegeven op het naamplaatje op het apparaat.  

Installeer het apparaat op een vlak, stevig oppervlak. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade of overmatig 
lawaai en trillingen. 

De luchtstromen en koeling van het apparaat mogen niet belemmerd worden, dit om risico’s te vermijden 
Wijzig de lengte van het netsnoer NIET of gebruik geen verlengsnoer om het apparaat van stroom te voorzien. 

Gebruik NOOIT een stopcontact samen met andere elektrische apparaten. Een foutieve stroomvoorziening kan 
brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. 

Plaats uw airconditioner NIET in een natte ruimte zoals een badkamer of een wasruimte. Te veel blootstelling 
aan water kan ervoor zorgen dat de elektrische componenten kortsluiten. 

Plaats het apparaat NIET op een locatie die kan worden blootgesteld aan brandbaar gas, omwille van het 
brandgevaar. Het apparaat beschikt over wielen om het verplaatsen te vergemakkelijken. Zorg ervoor dat u de 
wielen niet op een dik tapijt gebruikt of tegen een vreemd voorwerp rolt, dit om de kanteling van het apparaat 
te vermijden 

Bedien een apparaat NIET als het gevallen of beschadigd is. 

Het apparaat met elektrische verwarming moet minstens 1 meter ruimte hebben ten opzichte van 
ontvlambare materialen. Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of op blote voeten. 

Als het apparaat tijdens het gebruik omviel, moet je deze uitschakelen en onmiddellijk de stekker uit het 
stopcontact trekken. Inspecteer het apparaat op zicht om er zeker van te zijn dat er geen schade is. Als je 
vermoedt dat het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met een monteur of de klantenservice voor 
bijstand. 

Tijdens een onweer moet de stroom worden afgesloten om schade aan het apparaat ten gevolge van bliksem 
te voorkomen. De airconditioner moet op een zodanige manier worden gebruikt dat deze beschermd is tegen 
vocht, bijv. condensatie, opspattend water, enz. Plaats of bewaar je airconditioner niet op een plaats waar 
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deze in water of een andere vloeistof kan vallen of worden getrokken. Trek de stekker onmiddellijk uit als dit 
gebeurt. 

Alle bedradingen moeten strikt worden uitgevoerd in overeenstemming met het bedradingsschema binnenin 
het apparaat. De printplaat (PCB) van het apparaat is ontworpen met een zekering om overstroombeveiliging 
te vermijden. De specificaties van de zekering staan afgedrukt op de print‐ plaat, bijvoorbeeld: T 3.15A/250V, 
enz. 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of 
geïnstrueerd persoon. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder 
toezicht door kinderen worden uitgevoerd. (van toepassing in Europese landen) 



 

3 
 

Waarschuwingen (alleen voor het gebruik van R290/R32 

koelmiddel) 

1. Transport van apparatuur die brandbare koelmiddelen bevat Zie de transportvoorschriften. 
2. Markering van de apparatuur met behulp van borden Zie de plaatselijke voorschriften 

3. Verwijdering van apparatuur met brandbare koelmiddelen Zie de nationale voorschriften. 

4. Opslag van apparatuur/apparaten. 

De opslag van de apparatuur moet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant. 

5. Opslag van verpakte (onverkochte) apparatuur. 

De bescherming van de opslagpakketten moet zodanig worden geconstrueerd dat mechanische schade aan de 
apparatuur in de verpakking geen lekkage van koudemiddel veroorzaakt. Het maximale aantal apparaten dat 
samen mag worden opgeslagen, wordt bepaald door de plaatselijke voorschriften.  

6. Informatie over onderhoud. 

1) Controles in het gebied. 

Voorafgaand aan werkzaamheden aan systemen die brandbare koudemiddelen bevatten, zijn 
veiligheidscontroles nodig om ervoor te zorgen dat het risico van ontbranding tot een minimum wordt 
beperkt. Bij reparaties aan het koelsysteem moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden 
genomen voordat de werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd. 

2) Werkprocedure 

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een gecontroleerde procedure om het risico dat er tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden een brandbaar gas of een brandbare damp aanwezig is, tot een minimum 
te beperken. 

3) Algemeen werkgebied 

Al het onderhoudspersoneel en anderen die in de omgeving werkzaam zijn, worden geïnstrueerd over de aard 
van de uit te voeren werkzaamheden. Werkzaamheden in besloten ruimten moeten worden vermeden. De 
ruimte rondom de werkruimte moet worden afgescheiden. Zorg ervoor dat de omstandigheden in het gebied 
veilig zijn gemaakt door het beheersen van brandbaar materiaal. 

4) Controle op de aanwezigheid van koudemiddel 

De ruimte moet vóór en tijdens de werkzaamheden met een geschikte koelmiddeldetector worden 
gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de technicus op de hoogte is van potentieel ontvlambare atmosferen. 
Zorg ervoor dat de gebruikte lekdetectieapparatuur geschikt is voor gebruik met brandbare koelmiddelen, 
d.w.z. vonkvrij, voldoende afgedicht of intrinsiek veilig.  

5)Aanwezigheid van brandblusser 

Indien er warme werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan de koelapparatuur of de bijbehorende 
onderdelen, moeten er geschikte brandblusapparatuur beschikbaar zijn. Zorg voor een droog poeder‐ of CO2‐
brandblusapparaat naast de laadruimte. 
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6) Geen ontstekingsbronnen 

Geen enkele persoon die werkzaamheden uitvoert aan een koelinstallatie waarbij leidingwerkzaamheden 
worden blootgelegd die ontvlambare koelvloeistof moet achten op exlosie‐ of brandgevaar.  Alle mogelijke 
ontstekingsbronnen, inclusief het roken van sigaretten, moeten voldoende ver van de plaats van de installatie 
of herstelling worden geplaatst. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de omgeving van de apparatuur 
worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen ontstekingsrisico's zijn.  

7) Geventileerde ruimte 

Zorg ervoor dat de ruimte in de open lucht is of dat deze voldoende wordt geventileerd voordat er de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, moet een 
zekere mate een ventilatie aanwezig zijn. De ventilatie moet het vrijkomende koudemiddel veilig verspreiden 
en bij voorkeur naar buiten toe.  

8) Controles aan de koelinstallatie 

Wanneer elektrische componenten worden vervangen, moeten deze geschikt zijn voor het doel en voldoen 
aan de juiste specificatie. De onderhouds‐ en servicerichtlijnen van de fabrikant moeten te allen tijde worden 
gevolgd. Raadpleeg bij twijfel de technische dienst van de fabrikant voor assistentie. De volgende controles 
moeten worden uitgevoerd op installaties die gebruik maken van brandbare koelmiddelen: 

De ventilatiemachines en ‐uitlaten moeten in werking zijn, adequaat zijn en worden niet belemmerd worden.  

Indien een indirect koelcircuit wordt gebruikt, moet het secundaire circuit worden gecontroleerd op de 
aanwezigheid van koelmiddel; de markering van de apparatuur blijft zichtbaar en leesbaar. Markeringen en 
tekens die onleesbaar zijn, moeten worden gecorrigeerd; 

Koelleiding(en) worden zodanig geïnstalleerd dat het onwaarschijnlijk is dat zij worden blootgesteld aan 
stoffen die kunnen corroderen.  

9) Controles van elektrische apparaten 

Reparatie en onderhoud van elektrische onderdelen omvat initiële veiligheidscontroles en procedures voor de 
inspectie van onderdelen. Als er een fout bestaat die de veiligheid in gevaar kan brengen, mag er geen 
elektrische voeding op het circuit worden aangesloten totdat deze op bevredigende wijze is verholpen. Indien 
de storing niet onmiddellijk kan worden verholpen, maar het noodzakelijk is om het bedrijf voort te zetten, 
moet een adequate tijdelijke oplossing worden gebruikt. Dit moet aan de eigenaar van de apparatuur worden 
gemeld, zodat alle partijen op de hoogte zijn. 

10) Detectie van brandbare koelmiddelen 

In geen geval mogen potentiële ontstekingsbronnen worden gebruikt bij het zoeken naar of opsporen van 
koelmiddellekken. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een detector die een open vlam gebruikt.  

11) Lekdetectiemethoden 

De volgende lekdetectiemethoden worden aanvaardbaar geacht voor systemen die brandbare koelmiddelen 
bevatten. Voor de detectie van brandbare koelmiddelen worden elektronische lekdetectoren gebruikt, maar 
de gevoeligheid kan onvoldoende zijn, of moet wellicht opnieuw worden gekalibreerd. (Detectieapparatuur 
moet worden gekalibreerd in een koelmiddelvrije ruimte.)  

Zorg ervoor dat de detector geen potentiële ontstekingsbron is en geschikt is voor het gebruikte koelmiddel. 
Lekdetectieapparatuur moet worden ingesteld op een percentage van de LFL van het koelmiddel en moet 
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worden gekalibreerd op het gebruikte koelmiddel en het juiste percentage gas (maximaal 25 %) wordt 
bevestigd.  

Lekdetectievloeistoffen zijn geschikt voor gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het gebruik van 
chloorhoudende reinigingsmiddelen moet worden vermeden, aangezien het chloor met het koelmiddel kan 
reageren en de koperleiding kan aantasten. Indien het vermoeden bestaat dat er een lek is, moeten alle 
naakte vlammen worden verwijderd/ gedoofd. Als er een lek in het koelmiddel wordt vastgesteld dat 
gesoldeerd moet worden, moet al het koelmiddel uit het systeem worden teruggewonnen of worden 
geïsoleerd (door middel van afsluitkleppen) in een deel van het systeem dat ver van het lek verwijderd is. 
Zuurstofvrije stikstof moet dan zowel voor als tijdens het hardsolderen door het systeem worden gespoeld. 

 

12. Verwijdering en evacuatie 

Bij het blootleggen van het koelmiddelcircuit om reparaties uit te voeren of voor andere doeleinden moeten 
conventionele procedures worden gebruikt. Het is echter belangrijk dat de beste praktijken worden gevolgd, 
aangezien de ontvlambaarheid. De volgende procedure moet worden gevolgd: 

‐ Verwijder het koelmiddel 
‐ Spoel het circuit door met inert gas; 
‐ Alles ledigen  
‐ Spoel opnieuw met inert gas; 
‐ Open het circuit door te snijden of te solderen. 

De koelmiddelvulling moet worden teruggewonnen in de juiste terugwinningscilinders. Het systeem moet 
worden gespoeld met een OFN om de eenheid te beveiligen. Voor deze taak mag geen perslucht of zuurstof 
worden gebruikt. 

Het spoelen moet worden bereikt door een vacuüm in het systeem te scheppen. Er mag aan de koelleidingen 
worden gewerkt uitsluitend op atmosferische druk.  

Zorg ervoor dat de uitlaat van de vacuümpomp niet in de buurt van ontstekingsbronnen ligt en dat er 
ventilatie beschikbaar is. 

13. Laadprocedures 

Naast de conventionele laadprocedures worden de volgende voorschriften in acht genomen. 

Zorg ervoor dat er geen verontreiniging van verschillende koudemiddelen optreedt bij het gebruik van 
laadapparatuur. Slangen of leidingen moeten zo kort mogelijk zijn om de hoeveelheid koudemiddel die zich 
daarin bevindt tot een minimum te beperken. 

De cilinders moeten rechtop worden gehouden. 

Zorg ervoor dat het koelsysteem geaard is voordat het wordt gevuld met koudemiddel. 

Etiketteer het systeem wanneer het is opgeladen (indien dit nog niet het geval is). 

Er moet uiterst zorgvuldig te werk worden gegaan om het koelsysteem niet te veel te vullen. Voordat het 
systeem wordt bijgevuld, moet het aan een druktest met OFN worden onderworpen. Het systeem moet na 
afloop van het vullen, maar vóór de inbedrijfstelling, aan een lektest worden onderworpen. Voordat het 
systeem het terrein verlaat, moet een followup lektest worden uitgevoerd. 
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14. Ontmanteling 

Alvorens deze procedure uit te voeren, is het van essentieel belang dat de technicus volledig vertrouwd is met 
de apparatuur. Het is aan te bevelen om alle koudemiddelen veilig te recupereren. Voordat de taak wordt 
uitgevoerd, moet een olie‐ en koudemiddelmonster worden genomen. Het is van essentieel belang dat er 
genoeg elektrisch vermogen beschikbaar is.  

a) Vertrouwd raken met de apparatuur en de werking ervan. 

b) Isoleer het systeem elektrisch. 

c) Voordat u de procedure probeert, moet u zich ervan vergewissen dat er de aangepaste gereedschap 
aanwezig is.  

Dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn en correct worden gebruikt; Het 
terugwinningsproces wordt te allen tijde begeleid door een bevoegd persoon; 

Dat de terugwinningsapparatuur en ‐cilinders voldoen aan de juiste normen. 

d) Pomp het koelmiddelsysteem.  

e) Als een vacuüm niet mogelijk is, maak dan een verdeelstuk zodat het koelmiddel uit de verschillende 
onderdelen van het systeem kan worden verwijderd. 

f) Zorg ervoor dat de cilinder zich op de weegschaal bevindt voordat de terugwinning plaatsvindt. 

g) Start de terugwinningsmachine en werk volgens de instructies van de fabrikant. 

h) Vul de cilinders niet te veel. (Niet meer dan 80 % volume vloeistofvulling). 

i) Overschrijd de maximale werkdruk van de cilinder nooit.  

j) Wanneer de cilinders correct zijn gevuld en het proces voltooid is , moet u ervoor zorgen dat de cilinders en 
de apparatuur  worden verwijderd en dat alle afsluiters van de apparatuur zijn afgesloten. 

k) Teruggewonnen koudemiddel mag niet in een ander koelsysteem worden geladen, tenzij het is gereinigd en 
gecontroleerd wordt . 

15. Etikettering 

De apparatuur wordt voorzien van een etiket waarop staat vermeld dat er geen koelmiddel aanwezig is . Het 
etiket wordt gedateerd en ondertekend.  

16.Terugwinning 

Bij het verwijderen van koudemiddel uit een systeem, zowel voor onderhoud als voor buitengebruikstelling, 
wordt het aanbevolen om alle koudemiddel veilig af te voeren. 

Zorg dat alleen geschikte koudemiddelterugwinningscilinders worden gebruikt. Zorg ervoor dat het juiste 
aantal cilinders voor de volledige systeemlading beschikbaar is. Alle te gebruiken cilinders zijn bestemd voor 
het teruggewonnen koudemiddel en gelabeld. Cilinders moeten voorzien zijn van een goed werkende 
overdrukklep en bijbehorende afsluiters. Lege recuperatiecilinders moeten worden geëvacueerd en, indien 
mogelijk, gekoeld voor de recuperatie. 

De terugwinningsapparatuur moet in goede staat verkeren, met een reeks instructies betreffende de 
beschikbare apparatuur en moet geschikt zijn voor de terugwinning van ontvlambare koelmiddelen. 
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Bovendien moet een set geijkte weegschalen beschikbaar zijn en in goede staat verkeren voor de terugwinning 
van ontvlambare koudemiddelen. 

 De slangen moeten compleet zijn met lekvrije ontkoppelde verbindingen en in goede staat verkeren. Voordat 
u de terugwinningsmachine gebruikt, moet u zich ervan vergewissen dat deze in goede staat verkeert, goed 
wordt onderhouden en dat alle bijbehorende elektrische componenten zijn afgedicht om ontsteking bij het 
vrijkomen van koudemiddel te voorkomen. Raadpleeg de fabrikant in geval van twijfel. Teruggewonnen 
koudemiddel moet worden teruggegeven aan de leverancier van het koudemiddel in de juiste 
terugwinningscilinder en het bijbehorende afvaltransportbewijs moet aanwezig zijn. Meng geen 
koudemiddelen in terugwinningsapparatuur en vooral niet in cilinders. 

Als de compressoren of hun oliën moeten worden afgevoerd, zorg er dan voor dat ze tot een aanvaardbaar 
niveau zijn afgevoerd om ervoor te zorgen dat er geen brandbaar koudemiddel in het smeermiddel 
achterblijft. 

 Opmerking over gefluoreerde gassen 

‐ Gefluoreerde broeikasgassen zitten in hermetisch afgesloten apparatuur. Voor specifieke informatie over het 
type, de hoeveelheid en het CO2‐equivalent in tonnen gas verwijzen wij u naar het juiste etiket op het 
apparaat zelf. 

‐ Installatie, service, onderhoud en reparatie van dit apparaat moeten worden uitgevoerd door een 
gecertificeerde technicus. 

‐ Demontage en recycling van het product moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde technicus. 
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Van Harte gefeliciteerd  

Dank voor uw aankoop. Voor meer comfort bij het gebruik van uw nieuwe apparaat raden wij u aan deze 

instructies zorgvuldig te lezen en te bewaren. 

Beschrijving van de onderdelen 

Toebehoren  

Toebehoren  Benaming  Aantal  : 
 
 

 

 

Uitlaatpijp, adapter A en 
adapter B (ronde of vlakke 
opening afhankelijk van het 
model), raamschuifkit en 
schroeven 

 
Eenheid 

 

 

 

Adaptator A voor 
raamafvoer   stuk 

 

 

Adaptator B (ronde 
opnening)  stuk 

 

 
Houtschroeven en 
expansiedeuvels  4 stuks 

 

 
Schuimrubber afdichting  3 stuks 

 
 

 

Afstandsbediening met batterijen 

(uitsluitend voor modellen uitgerust 

met een afstandsbediening)  

 
stuk 
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Afvoerbuis  

 
  stuk  

 

‐ Controleer alle bij het apparaat geleverde accessoires en raadpleeg de gebruiksvoorwaarden in de 

gebruiksaanwijzing. 

OPMERKING: Alle illustraties in deze handleiding dienen alleen ter verduidelijking. Uw airconditioner kan er 

iets anders uitzien. De vorm van het aangekochte toestel zal de overhand hebben. 

 

Niet alle functies die in deze handleiding worden 

beschreven zijn op alle modellen van het gamma mobiele 

airconditioners beschikbaar. 

Neem contact op met uw verdeler om te weten te komen 

welke functies aanwezig zijn op uw mobiele airconditioner. 
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BENAMING VAN DE ONDERDELEN  

1 Bedieningspaneel 

2 Horizontale deflector (oscilleert automatisch) 

3 Wielen 

4 Draaggreep (aan beide zijden) 

 5 Bovenste luchtfilter (achter het rooster) 

6 Bovenste luchtinlaat 

7 Luchtuitlaat 

8 Stopcontact van de voedingskabel 

9 Stroomkabelhouder (alleen te gebruiken voor de opslag van het apparaat) 

10 Afvoeropening van de onderste lade 

 11 Stopcontact voor de voedingskabel (alleen te gebruiken voor opslag van het apparaat). 

 12 Onderste luchtfilter (achter de grill) 

 13  lagere luchtinlaat 

 14  afvoeropening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van de airconditioner 

Bedieningsinstructies van het elektronische bedieningspaneel 

Voordat u begint, moet u zich volledig vertrouwd maken met het bedieningspaneel, de afstandsbediening en 
alle functies ervan en het symbool selecteren dat overeenkomt met de functie die u wilt gebruiken. 

Het apparaat kan alleen worden bediend met het bedieningspaneel of ook met de afstandsbediening. 

OPMERKING: Deze handleiding bevat geen instructies voor het gebruik van de afstandsbediening, raadpleeg 
de bedieningshandleiding van de afstandsbediening die bij het toestel wordt geleverd voor meer informatie. 
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1) POWER‐knop 

Inschakelen/uitschakelen van de stroom. 

2) SLEEP‐knop 

Wordt gebruikt om de SLEEP‐operatie te starten. 

3) FAN/ION‐knop (ION is optioneel) Regel de ventilatorsnelheid. Druk op deze toets om de ventilatorsnelheid 
in vier stappen te selecteren: LOW, MED, HI en AUTO. Het indicatorlampje voor de ventilatorsnelheid gaat 
branden bij verschillende ventilatorinstellingen, behalve bij AUTO‐snelheid. Wanneer u AUTO‐
ventilatorsnelheid selecteert, worden alle lampjes donker. 

OPMERKING: Druk deze knop 3 seconden in om de ION‐functie te starten. De ionengenerator wordt 
geactiveerd en zal helpen om pollen en onzuiverheden uit de lucht te verwijderen en in het filter op te vangen. 
Druk nogmaals 3 seconden op deze knop om de ION‐functie te stoppen. 

4) UP en DOWN 

Temperatuurinstellingen (1 C°/ stap) in een bereik van 17 C° tot 30 C° of de TIMER instelling in een bereik van 
0~24hrs. 

OPMERKING: De regeling kan de temperatuur weergeven in graden Fahrenheit of graden Celsius. Om van de 
ene naar de andere om te zetten, houdt u de toetsen Up en Down tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. 

 

 

5) Modus ‐Selectie (automatisch, koeling, drogen, ventilatie, verwarmen)  

Hiermee selecteert u de juiste bedrijfsmodus. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt een modus geselecteerd 
in een volgorde die gaat van AUTO, KOELEN, DROGEN, VENTILATOR en VERWARMEN. Het mode‐
indicatielampje gaat branden onder de verschillende mode‐instellingen. 

6 TIMER‐toets 

Wordt gebruikt om het AUTO ON starttijd en AUTO OFF stoptijd programma te starten, in combinatie met de 
& knoppen. Het indicatielampje van de timer aan/uit gaat branden onder de instellingen van de timer aan/uit. 

7 Zwaaiknop 

(Van toepassing op de modellen met automatische zwaaifunctie) 
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Wordt gebruikt om de Auto‐swing‐functie te starten. Wanneer de bediening AAN is, kan de jaloezie door het 
indrukken van de knop SWING in de gewenste hoek worden gestopt. 

8 LED‐weergave 

Toont de ingestelde temperatuur in " Celsius " of in “Fahrenheit”  en de Auto‐timer instellingen. In de modus 
DRY en FAN wordt de kamertemperatuur weergegeven. 

9 FOLLOW ME/TEMP SENSING‐functie (optioneel) 

OPMERKING: Deze functie kan ALLEEN met de afstandsbediening worden geactiveerd. De afstandsbediening 
dient als een afstandsbedieningsthermostaat voor de precieze temperatuurregeling op de plaats waar deze 
zich bevindt. 

Om de Follow Me/Temp Sensing functie te activeren, richt u de afstandsbediening op het apparaat en drukt u 
op de Follow Me/Temp Sensing knop. De afstandsbeeldweergave is de werkelijke temperatuur op de locatie. 
De afstandsbediening zal dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioner sturen totdat u opnieuw op de 
toets Follow Me/Temp Sensing drukt. Als het apparaat gedurende een interval van 7 minuten geen Follow 
Me/Temp Sensing‐signaal ontvangt, zal het apparaat piepen. Geeft aan dat de Follow Me/Temp Sensing 
modus is beëindigd. 

FOUTCODES  

Foutcodes en beveiligingscode:  

E1‐ Fout in de kamertemperatuursensor‐ 

Trek de stekker uit het stopcontact en sluit hem weer aan. Als de fout zich herhaalt, bel dan voor service. 

E2‐ Fout verdamper temperatuursensor ‐ Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het apparaat weer aan. 
Als de fout zich herhaalt, bel dan voor service. 

E3‐ Fout in de temperatuursensor van de verdamper ‐ Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker 
weer in het stopcontact. Als er een fout optreedt 

E4‐ Fout in de communicatie van het displaypaneel ‐ Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het apparaat 
weer aan. Als de fout zich herhaalt, bel dan voor service. 

P1‐ Bodembak is vol ‐ Sluit de afvoerslang aan en haal het  opgevangen water weg. Als de bescherming zich 
herhaalt, bel dan voor service. 

 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

KOELMODUS  

‐ Druk op de toets "MODE" tot het indicatielampje "COOL" gaat branden. 

‐ Druk op de ADJust toetsen "+" of " ‐ " om de gewenste kamertemperatuur te selecteren. De temperatuur kan 
worden ingesteld binnen een bereik van 17°C/30°C 

WARMTEMODUS  

VERWARMENDE WERKING (alleen modellen zonder koeling) 

‐ Druk op de toets "MODE" tot het indicatielampje "VERWARMEN" gaat branden. 
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AUTO‐MODUS  

‐ Wanneer u de airconditioner in de AUTO‐modus instelt, selecteert deze automatisch de werking van de 
koeling, verwarming of ventilator, afhankelijk van de gekozen temperatuur en de kamertemperatuur. 

‐ De airconditioner regelt de kamertemperatuur automatisch rond het door u ingestelde temperatuurpunt. 

‐ In de AUTO‐modus kunt u de ventilatorsnelheid niet selecteren. 

VENTILATORMODUS  

‐ Druk op de "MODE"‐toets tot het "FAN"‐controlelampje gaat branden. 

‐ Druk op de knop "FAN SPEED" om de ventilatorsnelheid te kiezen. De temperatuur kan niet worden 
aangepast. 

‐ Zet het afvoerkanaal niet in het venster. 

TIMERMODUS 

‐ Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de timertoets; het programma voor de automatische 
uitschakeling start, het TIMER OFF‐indicatorlampje gaat branden. Druk op de hoog of laag  knop om de 
gewenste tijd te selecteren. Druk binnen 5 seconden nogmaals op de TIMER toets, het Auto‐on start 
programma wordt gestart. En het TIMER AAN‐lampje gaat branden. Druk op de omhoog of omlaag knop om de 
gewenste Auto‐on starttijd te selecteren. 

‐ Als het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op de Timertoets om het Auto‐Aan‐startprogramma te starten, en 
drukt u deze binnen vijf minuten opnieuw in. 

 ‐ Druk op de knop "FAN SPEED" om de seconden te kiezen die nodig zijn om de Auto‐off stop te starten.  

‐ Druk of houd de OMHOOG of OMLAAG knop ingedrukt om de Autotijd te wijzigen. 

SLEEPMODUS 

Druk op deze toets, de geselecteerde temperatuur zal stijgen (koelen) of dalen (verwarmen) met 1°C na 30 
minuten. De temperatuur zal dan nogmaals stijgen (koeling) of verlaging (verwarming) met een 1C° na 30 
minuten. Deze nieuwe temperatuur zal gedurende 7 uur worden gehouden houden voordat het terugkeert 
naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur. Dit eindigt de slaapstand en het apparaat blijft werken 
zoals oorspronkelijk geprogrammeerd. 

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar in de VENTILATOR‐ of DROOGMODUS. 

 

ANDERE FUNCTIES  

AUTO‐RESTART (op sommige modellen) 

Zou door een stroomonderbreking niet meer werken , zal het automatisch opnieuw starten met de ingestelde 
functie wanneer de stroom terugkomt.  

VEILIGHEIDSFUNCTIE 

Bij het opzettelijk stoppen van uw airconditioner, zult u 3 minuten moten wachten vooraleer het apparaat 
weer in gang te brengen. Dit ter bescherming van uw apparaat.   
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AANPASSING VAN DE LUCHTSTROOMRICHTING 

De jaloezie kan automatisch worden aangepast. Als de stroom is ingeschakeld, opent de jaloezie volledig. Druk 
op de knop SWING op het paneel of de afstandsbediening om de automatische zwenkfunctie te starten. De 
jaloezie zwenkt automatisch op en neer. Stel de jaloezie nooit handmatig in.    

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAATSINGSINSTRUCTIES 

De airconditioner moet op een stevige fundering worden geplaatst om het lawaai en de vibratie te 
minimaliseren. Voor een veilige en zekere plaatsing moet het apparaat op een gladde, vlakke vloer worden 
geplaatst, die sterk genoeg is om het apparaat te ondersteunen. Het apparaat heeft wielen om de plaatsing te 
vergemakkelijken, maar het mag alleen worden gerold op gladde, vlakke oppervlakken. Wees voorzichtig bij 
het rollen op tapijtoppervlakken. Probeer het toestel niet over voorwerpen te rollen. 

Het apparaat moet binnen het bereik van een goed geaard stopcontact worden geplaatst. 

Plaats nooit obstakels rond de luchtinlaat of ‐uitlaat van het toestel. 

Laat 30 tot 100 cm ruimte vrij van de muur met het oog op een efficiënte airconditioning. 

 

 

 

 

 

RAAMSCHUIFKIT INSTALLATIE 

Uw vensterschuifkit is ontworpen voor de meeste standaard "verticale" en "horizontale" venstertoepassingen, 
maar het kan zijn dat u sommige aspecten van de installatieprocedures voor bepaalde soorten ramen moet 
improviseren/wijzigen. Zie Fig. 6& Fig.7 voor de minimale en maximale raamopeningen. De vensterschuifkit 
kan met een bout worden vastgezet (zie Fig.7a). 

Let op: Als de raamopening kleiner is dan de genoemde minimale lengte van de raamschuifkit, knip dan de 
raamschuifkit met een gat erin kort om de raamopening mogelijk te maken. 
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Installatie in een dubbel hangend schuifraam 

1. Snijd de schuimrubber afdichting (lijmsoort) op de juiste lengte en bevestig deze aan de raamkruk. Afb.8 

2. Bevestig de raamschuifkit aan de raamkruk.  

3. Stel de lengte van de raamschuifkit af op de breedte van het raam, kort de verstelbare raamkit in als de 
breedte van het raam kleiner is dan 26,5 (type I) of 22,1 (type II) inch Open de raamvleugel en plaats de 
raamschuifkit op de raamkruk. Afb.9 

Snijd de schuimrubber afdichting (lijmsoort) op de juiste lengte en bevestig het aan de bovenkant van het 
raam. Weergegeven zoals in Fig.10 

4. Sluit de raamvleugel stevig tegen het raam. 

5. Snijd de schuimrubber afdichting op de juiste lengte en sluit de open ruimte tussen de bovenste 
raamvleugel en de buitenste raamvleugel. Weergegeven zoals in Afb.11. 

 

 

Installatie in een schuifraam 

 

1 . Snijd de schuimrubber afdichting (lijmsoort) op de juiste lengte en bevestig deze aan het kozijn. Zie Fig.12. 



 

16 
 

 2. Bevestig de raamschuifkit aan de raamkruk. 3. Stel de lengte van de raamschuifkit af op de breedte van het 
raam, kort de verstelbare raamkit in als de breedte van het raam kleiner is dan 26,5 (type I) of 22,1 (type II) 
inches. Open de raamvleugel en plaats de raamschuifkit op de raamkruk. Zie afb.13. 

3. Snijd de schuimrubber afdichting (lijmsoort) op de juiste lengte en bevestig het aan de bovenkant van het 
raam. Weergegeven zoals in Fig.14. 

4. Sluit het schuifraam stevig tegen het raam. 

 5. Snijd de schuimrubber afdichting op de juiste lengte en maak de open ruimte tussen de bovenste 
raamvleugel en de buitenste raamvleugel vast. Weergegeven zoals in Afb.15. 

 

OPMERKING: Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen ter verduidelijking. Uw toestel kan iets 
afwijken. De werkelijke vorm heeft de overhand. 

 

Warm lucht blaasinstallatie: 

De uitlaatslang en de adapter moeten worden geïnstalleerd of verwijderd worden in overeenstemming met de 
gebruiksmodus. 

KOELEN, VERWARMEN (type warmtepomp) of AUTO Installeren  

1.Installeer de adapter B en adapter I op de uitlaatslang zoals aangegeven in Fig.16a of Fig.16b. Zie de vorige 
pagina's over de installatie van de vensterkit. 

 

2. Plaats de haak van de uitlaatslang terug in de opening  van de luchtuitlaat en schuif de uitlaatslang langs de 
pijlrichting naar beneden (zie Fig.17) voor de installatie. 
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De uitlaatslang kan in een wand worden gemonteerd.  

(Niet van toepassing op de apparaten zonder adapter A, expansiepluggen en houtschroeven van Accessoires). 

1. Maak een gat in de muur.  

2. Installeer de wand Uitlaatadapter A op de wand (buiten) met behulp van 4 uitzetpluggen en houtschroeven, 
zorg voor een goede bevestiging. (Zie Fig.18) 

3 . Bevestig de uitlaatslang aan de uitlaatgasadapter A. 

Let op: 

Bedek het gat met behulp van de adapterkap wanneer u deze niet gebruikt. 

De uitlaatslang kan worden gecomprimeerd of matig worden verlengd afhankelijk van de installatievereisten, 
maar het is wenselijk om de lengte van de slang tot een minimum te beperken. 

 

 

BELANGRIJK: 

DE UITLAATSLANG NIET PLOOIEN (zie Afb 19)  

LET OP: 

Zorg ervoor dat er geen obstakel is rond de luchtuitlaat van de uitlaatslang (in het bereik van 500mm) om de 

 

Water afvoer  
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‐ Tijdens de ontvochtigingsmodus moet de bovenste aftapplug van de achterkant van het apparaat worden 
verwijderd, de aftapplug (5/8 universele vrouwelijke hechting ) moet worden geïnstalleerd met ¾’  slang 
(lokaal gekocht). Bij de modellen zonder afvoeraansluiting hoeft u alleen maar de afvoer aan te sluiten. 

 Plaats het open uiteinde van de slangadapter direct boven het afvoergedeelte in uw kelderverdieping. Zie 
Fig.20a. 

 

‐ Verwijder tijdens de verwarmingspompmodus de onderste aftapplug van de achterkant van het apparaat, 
installeer de aftapplug (5/8 universele vrouwelijke hechting) met 

 3/4 slang (lokaal gekocht). Bij de modellen zonder afvoeraansluiting hoeft u alleen maar de afvoerslang aan 
het gat te bevestigen. Plaats het open uiteinde van de slangadapter direct boven het afvoergedeelte in uw 
kelderverdieping. Zie Fig.20b. 

 

OPMERKING: Zorg ervoor dat de slang stevig vastzit, zodat erg geen lekken zijn;  richt de slang op de afvoer en 
zorg ervoor dat er geen knikken zijn die het  water tegenhouden. Plaats het uiteinde van de slang in de afvoer 
en zorg ervoor dat het uiteinde van de slang naar beneden ligt om het water soepel te laten stromen.(Zie 
Fig.20a,20b,21a).laat hem nooit omhoog komen.(Zie Fig.21b). 
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‐ Wanneer het waterniveau van de onderste lade een vooraf bepaald niveau bereikt, piept het apparaat 8 
keer, het digitale display geeft "P1" weer. Op dit moment zal het airconditionings‐/ontvochtigingsproces 
onmiddellijk stoppen. De ventilatormotor zal echter blijven werken (dit is normaal). 

Verplaats het apparaat voorzichtig naar een afvoerplaats, verwijder de onderste aftapplug en laat het water 
weglopen (Afb.22). Plaats de bodem terug.  

 

Trek de stekker uit het stopcontact en de machine opnieuw starten tot het  "P1" symbool verdwijnt. Als de 
fout zich herhaalt, bel dan voor service. 

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de onderste aftapplug opnieuw geïnstalleerd is  voordat u het apparaat zou 
gebruiken. 

 

Onderhoud 

1) Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt. 

2) Gebruik geen benzine, verdunner of andere chemicaliën om het apparaat te reinigen. 

3) Was nooit het apparaat onder een waterkraan of met een slang.  

4) Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden hersteld door de fabrikant of diens vertegenwoordiger.  

Luchtfilter 
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‐ Reinig het luchtfilter minstens één keer per twee weken om te voorkomen dat de onderste filter verstopt zou 
geraken.  

Installeer de onderste filter met behulp van de schroef. 

Afb.24 

‐ Verwijdering van filters.   

Dit apparaat heeft twee filters. Haal het bovenste filter er langs de pijlrichting uit (fig.23) en neem het filter 
vervolgens naar beneden. 

Verwijder het onderste filter door de schroef los te draaien en verwijder het filter zoals aangegeven op afb. 23 

‐ Reiniging 

Was het luchtfilter door het voorzichtig onder te dompelen in warm water (ongeveer 40°C met een neutraal 
reinigingsmiddel. Spoel het filter af en droog het op een schaduwrijke plaats. 

‐ Montage 

Monteer het bovenste luchtfilter na de reiniging en monteer het onderste filter met behulp van de schroef (zie 
Afb.24). 

  

 

2. Behuizing van het apparaat 

‐ Gebruik een pluisvrije doek met een neutraal reinigingsmiddel, om de behuizing van het apparaat te reinigen. 
Afdrogen met een droog schoon doek. 
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3. Maatregelen voor overwinteren of lange periode zonder gebruik.  

‐ Verwijder de rubberen stop aan de achterkant van het apparaat en sluit een slang aan op de afvoer. Plaats 
het open uiteinde van de slang direct over het afvoergedeelte in uw kelderverdieping. 

(Zie Fig.20 & 21). 

‐ Open  de bodemafvoer, al het water in de bodembak zou eruit moeten lopen (zie Afb.22). 

‐ Laat het apparaat een halve dag in de VENTILATOR modus draaien in een warme ruimte om het apparaat 
binnenin te drogen en schimmelvorming te voorkomen. 

 ‐ Stop het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact, wikkel het snoer om en bundel het met het 
plakband (Fig.25). Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. 

‐ Reinig het luchtfilter en installeer het opnieuw. 
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De afstandsbediening 

Niet alle functies die in deze handleiding worden beschreven, zijn op alle 
modellen van het gamma mobiel airconditioners beschikbaar. 

Neem contact op met uw dealer om te weten te komen welke functies 
aanwezig zijn op uw mobiele airconditioner. 

 

Gebruik van de afstandsbediening  

 

Plaats van de afstandsbediening 

‐ Gebruik de afstandsbediening binnen 8 meter van het apparaat door deze op de ontvanger te richten. De 
ontvangst wordt bevestigd door een pieptoon. 

 

VOORSCHRIFTEN 

‐ De airconditioner werkt niet als gordijnen, deuren of andere objecten het signaal van de afstandsbediening 
naar het toestel blokkeren. 

‐ Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de afstandsbediening valt. Stel de afstandsbediening niet bloot aan 
direct zonlicht of hitte. 

‐ Als de infrarood ontvanger van het apparaat aan direct zonlicht wordt blootgesteld, is het mogelijk dat de 
airconditioner niet goed werkt. Gebruik gordijnen om te voorkomen dat het zonlicht op de ontvanger schijnt. 

‐ Als een actie op de afstandsbediening een ander elektrisch apparaat doet reageren, verwijder dan dit 
apparaat of raadpleeg een lokale dealer voor advies. 

 

Vervangen van de batterijen 

‐ De afstandsbediening wordt gevoed door twee droge batterijen (LR03/AAA) die in het achterste gedeelte van 
de afstandsbediening zijn geplaatst en worden beschermd door een deksel. 

1 Verwijder het deksel door het in te drukken en af te schuiven. 

2 Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe met inachtneming van de polariteit (+) en (‐). 

3 Plaats het deksel terug door het terug te schuiven naar de oorspronkelijke positie. OPMERKING: Wanneer de 
batterijen worden verwijderd, wist de afstandsbediening alle programmering. 

Zodra de nieuwe batterijen zijn geplaatst, moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd. 
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LET OP 

‐ Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen tezamen of van verschillende soorten tegelijk. 

‐ Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als deze gedurende 2 of 3 maanden niet wordt gebruikt. 

‐ Breng gebruikte batterijen naar de speciale containers die verkrijgbaar zijn bij de verkooppunten. 

 

Kenmerken  
 1. Bedrijfsmodus : AUTO, COOL, DRY en VENTILATE.  

2. Instelbare timer voor 24 uur. 

3. Instelbaar kamertemperatuurbereik: 7 C 30 C. 

4.Volledig LCD‐scherm (vloeibaar kristal) 

 

1. Toets LAGE TEMPERATUUR  
Druk op deze toets om de ingestelde kamertemperatuur in stappen van C tot 30 C te verlagen. 
 
2. Toets TEMPERATUUR OMHOOG Druk op deze toets om de ingestelde kamertemperatuur in stappen van C 
te verhogen tot 7°C. 
 
3.MODE‐knop 
Elke keer dat deze toets wordt ingedrukt, verandert de modus in de volgende volgorde: 
 
 

 
 
 
OPMERKING: Selecteer niet de VERWARMEN modus als het gekochte apparaat alleen kan koelen.  
De stand VERWARMING is niet alleen beschikbaar op koelapparaten. 
 
4.ZWAAIKNOP (alleen op sommige modellen)  
Wordt gebruikt om de beweging van de deflector te stoppen of te starten en de luchtrichting omhoog/omlaag 
aan te passen. 
 
5 RESET‐knop 
Wanneer u op de RESET‐knop drukt, worden alle aanwezige instellingen geannuleerd en worden de 
standaardinstellingen opnieuw geactiveerd. 
 
6 POWER AAN/UIT‐knop 
Druk op deze knop om het toestel in te schakelen. Druk er nog een keer op om het uit te schakelen. 
 
 
 
 
 

AUTO KOELEN 
Î

  VENTILATIE 
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7 VENTILMATIESNELHEIDSKNOP  
 
De volgende volgorde: 
 

Auto  Laag   Midden    Hoog 
 
 
 
‐ Sommige modellen hebben de “Midden functie” niet  
 
8. AAN TIMER‐knop 
Druk op deze knop om de automatische ontstekingstimer te activeren. Bij elke druk op deze toets wordt de 
vertraging in stappen van 30 minuten tot 0 h ingesteld,  en vervolgens in stappen van een 1 uur tot 24 uur 
verhoogd. Om deze functie uit te schakelen, drukt u op de toets tot deze op "0.0" staat. 
 
9. ECONOMIE (SLEEP) knop 
Selecteer deze functie voordat u naar bed gaat om te slapen. Het helpt de meest comfortabele temperatuur te 
behouden en bespaart energie. Deze functie is alleen beschikbaar in de modi KOELEN, VERWARMEN en AUTO. 
 
OPMERKING: Wanneer de SLEEP‐functie is geactiveerd, wordt deze uitgeschakeld door op de MODE‐, SLEEP‐, 
FAN SPEED‐ of ON/OFF‐toets te drukken. 
 
10. OFF TIMER‐knop 
Druk op deze knop om de automatische uitschakeling te activeren. Met elke druk op deze knop neemt de 
vertraging toe in stappen van 30 minuten tot 0:00 uur en vervolgens in stappen van een uur tot 24:00 uur. Om 
deze functie uit te schakelen, drukt u op de toets tot deze op "0.0" staat. 
 
11. LOCK‐knop 
Druk op deze knop in de uitsparing om alle huidige instellingen te vergrendelen, alle andere knoppen van de 
afstandsbediening zullen worden uitgeschakeld. Gebruik de LOCK‐modus om te voorkomen dat de instellingen 
per ongeluk worden gewijzigd. Om de toetsen opnieuw te activeren en de functie LOCK te deactiveren, drukt u 
nogmaals op deze toets. Het slotsymbool wordt op het display van de afstandsbediening weergegeven 
wanneer de functie is geactiveerd. 
 
12. Knop LED‐display 
Druk op deze toets om het display van de binnenunit uit te schakelen. Druk nogmaals op om het scherm weer 
in te schakelen. 
 
 
 
MODUS ‐INDICATIE 
Duidt de geselecteerde modus aan. AUTO‐ KOELEN‐ ONTVOCHTIGEN – of VENTILATIE   
 
 
TRANSMISSIE‐INDICATOR 
Deze indicator zal branden wanneer de afstandsbediening een signaal uitzendt naar de binnenunit. 
 
TEMPERATUUR/UURWEERGAVE 
De ingestelde temperatuur (van 7 C tot 30 C) of de ingestelde timer (0 24 h) wordt weergegeven. Als de FAN‐
modus is geselecteerd, geeft het scherm geen informatie weer. 
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AAN/UIT‐WEERGAVE 
Deze indicator wordt weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld. 
 
VENTILATOR MODUS 
  
VENTILATIESNELHEID  
Geeft de geselecteerde ventilatorsnelheid weer: AUTO, HIGH, MEDIUM en LOW. Het display 
geeft geen informatie weer wanneer de ventilatorsnelheid op AUTO is ingesteld.  
Als de AUTO‐ of ONTVOCHTIGINGSMODUS is geselecteerd, geeft het scherm geen informatie weer. 
 
TIMER‐display 
 Geeft de TIMER‐instelling aan. Als alleen de automatische ontstekingsvertraging is ingesteld, wordt de TIMER‐
instelling weergegeven. 
 
ONTSTEKINGSTIJDSTIP.  
Als alleen de automatische uitschakelvertraging is ingesteld, wordt "OFF TIMER" weergegeven. Als beide 
functies zijn ingeschakeld, wordt de AAN/UIT TIMER weergegeven om aan te geven dat u een automatische 
AAN‐vertraging en een UIT‐vertraging hebt ingesteld. 
  
LOCK‐indicator 
Wordt weergegeven wanneer u op de knop LOCK drukt en verdwijnt wanneer de LOCK‐knop opnieuw wordt 
ingedrukt. 
 
GEBRUIK VAN BEDIENING  
 
De TOETSEN  
 
Gebruik van de AUTO‐modus 
 
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en van stroom wordt voorzien.  
Het indicatielampje:  
1 Selecteer de AUTO‐modus met de MODE‐knop.  
 
2 Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP‐toets. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 7 C° en 
30 C° in stappen van 1C° . 
 
 
3 Druk vervolgens op de AAN/UIT‐knop om de airconditioner in te schakelen. 
OPMERKING 
 3.1 In de AUTO‐modus selecteert de airconditioner automatisch de modus KOELEN, VENTILATOR, 
VERWARMEN of ONTVOCHTIGING door het verschil tussen de kamertemperatuur en de gewenste 
temperatuur te meten.  
3.2 In de AUTO‐modus kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. 
Het is al automatisch geregeld. 
3.3 Als u de AUTO‐modus niet wilt gebruiken, kunt u handmatig een van de andere bedrijfsmodi selecteren. 
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Gebruik van de COOL/VENTILATIEMODUS 
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en van stroom wordt voorzien. 
 
1 Selecteer de KOELEN‐ of VENTILATORMODUS met de MODE‐knop. 
 
2 Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP‐toets. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 7 C° en 
30 C° in stappen van 1C°. 
 
3. Druk op de knop FAN SPEED om de ventilatorsnelheid in te stellen op automatisch, laag, gemiddeld of hoog. 
4. Druk vervolgens op de AAN/UIT‐knop om de airconditioner in te schakelen. 
OPMERKING 
In de VENTILATOR modus wordt de ingestelde temperatuur niet weergegeven op de afstandsbediening en 
kunt u de kamertemperatuur niet regelen. In deze modus worden alleen de bovenvermelde stappen 3 en 4 
weergegeven. 
 
Gebruik van de ONTVOCHTIGINGSMODUS  
 
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en van stroom wordt voorzien. De OPERATION‐indicator op de 
binnenunit licht op. 
 
1. Selecteer de ONTVOCHTINGSMODUS met de MODE‐toets. 
2. Stel de gewenste temperatuur in met de TEMP‐toets. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 7 C° en 
30 C° in stappen van 1C°. 
3.Druk vervolgens op de AAN/UIT‐knop om de airconditioner in te schakelen. 
 
OPMERKING 
In de AUTO‐modus kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Het is al automatisch geregeld. 
 
Gebruik van de zwaaifunctie  
 
Gebruik de ZWAAIKNOP om de luchtrichting omhoog/omlaag aan te passen. 
  
1. Als u de toets eenmaal kort indrukt, keert de instelfunctie terug naar de 
van de richting van de lucht die uit de deflector had ingenomen.  
De hoek van de deflector verandert elke keer als deze knop wordt ingedrukt met 6. Druk nogmaals op de knop 
totdat de deflector de gewenste positie heeft bereikt. 
 
OPMERKING: Op sommige modellen is alleen de automatische zwaaifunctie beschikbaar. 
 
2. Als de Zwaai‐knop 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de automatische oscillatiefunctie van de 
deflector is geactiveerd. De horizontale deflector zwenkt automatisch op en neer. Druk nogmaals op de knop 
om het te stoppen. 
 
OPMERKING: Wanneer de deflector is ingesteld op een hoek die de verwarmings‐ of koelfuncties van de 
airconditioner negatief beïnvloedt, verandert deze automatisch de richting van de oscillatie/beweging. 
 
Gebruik van de TIMER‐functie  
Druk op de toets ON TIMER om de tijd in te stellen waarop het apparaat automatisch wordt ingeschakeld. 
Druk op de OFF TIMER toets om de tijd in te stellen dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. 
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Pas de aanlooptijd aan. 
 
1. Druk op de toets ON TIMER. De afstandsbediening geeft ON TIMER weer. 
De laatste ingestelde automatische inschakelvertraging en de letter "h" worden op het LCD‐scherm 
weergegeven. U kunt nu de automatische inschakelvertraging wijzigen in START‐bediening. 
 
2.Om dit te doen, drukt u nogmaals op de ON TIMER‐knop. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, zal de 
vertraging in stappen van 30 minuten tot 0 uur en vervolgens in stappen van één uur tot 24:00 uur toenemen. 
3.Zodra de ontstekingsvertraging is ingesteld, geeft de afstandsbediening de vertraging na een halve seconde 
door aan de airconditioner. Dan, na ongeveer 2 seconden verdwijnt de "h" en wordt de gewenste temperatuur 
weer op het LCD‐scherm weergegeven. 
 
Stel de automatische uitschakeltijd uit.  
 
1 Druk op de knop OFF TIMER. De afstandsbediening duidt de IMER‐DISPLAY aan. De laatst ingestelde 
automatische uitschakeltijd en de letter "h" worden op het LCD‐scherm weergegeven. U kunt nu de 
automatische uitschakeltijd wijzigen in START‐bediening. 
 
2. Om dit te doen, drukt u nogmaals op de OFF TIMER toets. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, zal de tijd 
in stappen van 30 minuten toenemen tot 0:0, dan in stappen van 30 minuten tot 24.00.  
  
 3. Zodra de uitschakelvertraging is ingesteld, geeft de afstandsbediening na een halve seconde de vertraging 
door aan de airconditioner. Na ongeveer 2 seconden verdwijnt de "h" en wordt de gewenste temperatuur 
weer op het LCD‐scherm weergegeven. 
 
BELANGRIJK 
De eigenlijke timerbedieningstijd die door de afstandsbediening is ingesteld, is beperkt tot de volgende 
instellingen: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0,  
9.5, 10,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.  
 
 

Voorbeeld van timerinstelling 
IGNITIETIMER ( automatische aanmodus  
 
AAN TIMER‐functie is handig wanneer u wilt dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld voordat u 
bijvoorbeeld naar huis gaat. De airconditioner begint automatisch te werken op het ingestelde tijdstip. 
Voorbeeld : 
Om de airconditioner 6 uur later aan te zetten. 
1 . Druk op de toets ON TIMER. De laatst ingestelde automatische AAN‐tijd en de letter "h" worden 
weergegeven p het LCD‐scherm. 
 
2. Druk op de TIMER‐knop om de stroom in te schakelen. 
Het display toont "6:0h" op het TIMER‐scherm van de afstandsbediening. 
 
3. Wacht ongeveer 3 seconden tot het display de temperatuur weergeeft. Deze functie is nu geactiveerd. 
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OFF TIMER (automatische uitschakeling) 
 
De OFF TIMER functie is handig wanneer u wilt dat het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt na 
bijvoorbeeld bedtijd. De airconditioner stopt automatisch op het ingestelde tijdstip. 
 
Voorbeeld : 
Om de airconditioner 10 uren later uit te schakelen. 
 1. Druk op de knop OFF TIMER. De laatst ingestelde automatische uitschakeltijd en de letter "h" worden op 
het LCD‐scherm weergegeven. 
2.Druk op de knop OFF TIMER om "10h" weer te geven op het OFF TIMER scherm van de afstandsbediening. 
3. Wacht ongeveer 3 seconden tot het display de temperatuur weergeeft. Deze functie is nu geactiveerd. 
 
 
COMBINATIETIMER 
(stel de in‐ en uitschakeltijdstippen tegelijkertijd in) 
 
TIMER OF‐‐> TIMER AAN  
(Inschakelen ‐‐> Uitschakelen ‐‐> Functie starten) 
 
Deze functie is handig als u de airconditioner bij het slapengaan wilt uitschakelen en 's morgens bij het wakker 
worden of bij thuiskomst weer wilt inschakelen. 
 
Voorbeeld:   
 
Om de airconditioner 2 uur later uit te schakelen en daarna weer in te schakelen. 
1. Druk op de knop OFF TIMER. 
2.Druk op de OFF TIMER toets om "2:0h" op het OFF TIMER scherm weer te geven. 
3.Druk op de knop TIMER ON. 
4.Druk op de toets TIMER ON om "2:0h" op het scherm OFF TIMER weer te geven. 
Het TIMER ON‐scherm geeft "0:00" weer. 
 Wacht tot de afstandsbediening de ingestelde temperatuur weergeeft. 
 
 
TIMER ON – TIMER OFF  
 
Deze functie is handig als u de airconditioner voor uw wekker wilt starten en deze vervolgens na het verlaten 
van het huis wilt stoppen.  
 
Voorbeeld  
Als u bijvoorbeeld de airconditioner wilt inschakelen voordat de wekker begint, zet hem dan uit nadat u thuis 
verlaat.  
 
Om de airconditioner 2 uur later te starten en dan uren later weer aan te zetten. 
1. Druk op de toets ON TIMER. 
2. Druk op de toets ON TIMER "2.0h" op het TIMER ON‐scherm. 
3. Druk op de knop OFF TIMER. 
4.  Druk op de toets OFF TIMER om " 5.0h" op het scherm OFF TIMER weer te geven. 
5. Wacht tot de afstandsbediening de ingestelde temperatuur weergeeft. 
LET OP 
‐ De timerinstelling (ON TIMER OR OFF TIMER) die direct na de ingestelde tijd moet starten, wordt als eerste 
geactiveerd. 
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Gebruik de ECO (SLAAP) functie  
 
Om de slaapfunctie te activeren/deactiveren Het zal de hoogste temperatuur handhaven. 
comfortabel en energiebesparend. Deze functie is alleen beschikbaar in de modus COOL en AUTO.. 
 
OPMERKING:  
Wanneer de SLAAP‐functie is geactiveerd, wordt deze gedeactiveerd door op de MODE‐, FAN SPEED‐ of 
ON/OFF‐toets te drukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



WARNING : 
The design and specifications are subject to change without prior notice for product 
improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

ATTENTION :
Le design et les données techniques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés 
sans préavis.
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