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Dostosuj 
ustawienia, 
nawigjąc 
kursorem po 
wyświetlaczu / 
nawigując po 
strukturze menu

Przejdź do 
struktury menu ze 
strony głównej.

Wróć do 
poprzedniego 
poziomu 
interfejsu.

Włącz/wyłącz tryb 
pracy w przestrzeni 
lub w trybie DHW, 
aby włączyć/wyłączyć 
funkcję w strukturze 
menu.

Przyciśnięcie i 
przytrzymanie 
odblokuje/zablokuje 
kontroler.

Przejdź do następnego kroku 
podczas programowania 
harmonogram w strukturze 
menu/potwierdź wybór/przej-dź 
do podmenu w strukturze menu

2 INFORMACJE OGÓLNE O INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA
2.1 Wygląd kontrolera przewodowego
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GROUPE AIRWELL 

10, RUE DU FORT DE SAINT CYR - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, FRANCE 

TEL.: +33 (0)1 76 21 82 00 - www.airwell.com 
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